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1.0.1　为规范住宅厨余垃圾排放系统的设计、施工、验收与维护管理，做到技术先进、安全可靠、经济合理、节能环保，制定本规程。
【条文说明】自2016年《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出“利用新技术、新设备，推广厨余垃圾家庭粉碎处理”之后，各地相继修正生活垃圾管理条例，鼓励有条件的居住区安装厨余垃圾处理装置进行就地处理。
根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352和《城市居住区规划设计标准》GB 50180，本规程适用于住宅建筑以及城市中欧住宅相对集中布局的居住区。为了规范家庭厨余垃圾粉碎系统的设计、应用，制定本规程。
1.0.2　本规程适用于新建、扩建的住宅厨余垃圾排放系统工程的设计、施工、验收与维护管理，改建项目可参照执行。
【条文说明】随着我国新型城镇化和新农村建设的推进，我国仍处于大规模住宅建设阶段，既有住宅改造呈增长趋势。同时随着居民生活水平的不断提高，家庭二次装修的现象也越来越普遍。因此，本规程适用于城镇新建、扩建的住宅厨余垃圾排放系统工程，改建项目可参考执行。
1.0.3　处理后的污水水质满足国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB 31962的要求后方可排入市政管网。
【条文说明】减小厨余垃圾在市政管网中产生堵塞、污染等风险，当家庭厨余垃圾在小区内集中处理、水质达标后方可排放至市政管网。
1.0.4　下列情况下不宜在居住建筑内设置家庭厨余垃圾粉碎排放系统：
1　城镇污水系统的排水体制采用雨污合流制；
2　城镇污水系统的排水体制采用雨污分流制但排水管渠系统存在混接错接现象的地区；
3　经污染物负荷核算污水厂的实际运行处理能力不可接纳厨余垃圾混合液时。
【条文说明】主编单位先后前往北京、厦门、深圳等地，共计7个工程化安装家庭厨余垃圾处理器的小区开展调研活动，并与相关企业代表、物业管理人员交流，了解设备产品的配套设计及运维问题。调研发现，既有70%以上使用率、长期使用效果好的情况，也有30%~40%使用率发生小区管网堵塞的情况。
现阶段，厨余垃圾家庭粉碎排放是垃圾分类的有效补充，考虑到国外市政管网与国内的不同以及各污水厂处理能力的不同，在城镇污水排水体制为较完善雨污分流制、经污染物负荷核算污水厂的实际运行处理能力可接纳厨余垃圾混合液且污水处理厂碳源不足的地区，在规范设计与使用、统一管理的情况下可推广应用。
[image: ]
图 1 厨余垃圾源头减量方案


图 2 厨余垃圾排放系统物料平衡图
1.0.6　厨余垃圾排放系统除应符合本规范外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。
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2.0.1　家庭厨余垃圾　kitchen food waste
指在日常生活中产生的易腐性垃圾，包括废弃的剩菜、剩饭、蛋壳、瓜果皮核、茶渣、鸡鸭鱼骨头等。
【条文说明】 根据《生活垃圾分类标志》GB 19095-2019 ，“厨余垃圾”包含家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾。本规程中所述“家庭厨余垃圾”主要是指家庭中产生的菜帮菜叶、瓜果皮核、剩菜剩饭、废弃食物等易腐性垃圾。
2.0.2　家庭厨余垃圾粉碎排放系统　kitchen food waste discharge system
指采用家庭厨余垃圾处理器粉碎厨余垃圾，并通过厨房排水管道系统排放至小区就地处理装置的排水设备系统。
2.0.3　家庭厨余垃圾处理器　household kitchen food waste disposers
安装在洗涤盆排水口下，用于将厨余垃圾粉碎处理成细小颗粒并随水一起排入到排水管的设备。
【条文说明】国家标准《家用废弃食物处理器》GB/T 22802-2008中将其命名为“家用废弃食物处理器”。《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[2013]30号）第四条第二款中将其命名为“家庭厨余垃圾处理器”。且根据生活垃圾分类管理条例中对“厨余垃圾”的定义，将处理器命名为“家庭厨余垃圾处理器”。
2.0.6　研磨率　grinding rate
单位时间内研磨掉的厨余垃圾与研磨前厨余垃圾的质量分数。
2.0.7　研磨速度　grinding speed
单位时间内研磨掉的厨余垃圾的质量，g/s。
2.0.8　细度　fineness
厨余垃圾研磨后颗粒的最大长度，mm。
2.0.12　小区就地处理装置
用于将经家庭厨余垃圾处理器处理后的厨余垃圾混合液进行就地处理，固体、油脂等就地集中收集处理或回收再利用、液体直接排放进入市政排水管网。
2.0.13  额定处理量  single rated waste treatment capacity
在规定的使用条件下，小区就地处理装置一次能够处理的厨余垃圾物料总量，以kg为计量单位。
2.0.14  产出物  output products
厨余垃圾经过处理设备减量化、无害化处理后所生成的可资源化利用的固形和液态产物。
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3.0.1 厨余垃圾排放系统建设项目，应以建设方作为责任主体，落实厨余垃圾排放系统的设计。
3.0.2 厨余垃圾排放系统设计时应与建筑、电气等专业相协调。
3.0.3 厨余垃圾排放系统的设备选型、管材、配件连接和管道布置不应造成泄露、冒泡、返溢，不应污染室内空气、食物、生活用水等。
3.0.4 家庭厨余垃圾处理系统的设计应和主题工程同时设计、同时施工、同时验收。





[bookmark: _Toc6824116][bookmark: _Toc6839355][bookmark: _Toc12354315][bookmark: _Toc10014466][bookmark: _Toc13473429][bookmark: _Toc13746272][bookmark: _Toc13821480][bookmark: _Toc6920053][bookmark: _Toc9495]4 系统设计
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4.1.1　选用厨余垃圾排放系统的新建、扩建项目，应在相关设计图纸中明确体现家庭厨余垃圾粉碎处理、排放、就地处理的设计内容。
4.1.2　根据建筑工程实际情况，应合理选择系统形式与小区就地处理装置；家庭厨余垃圾处理系统可采用如下两种形式：
   1 家庭厨余垃圾通过生活垃圾分类在小区内收集，采用分布式就地处理；
   2 家庭厨余垃圾经家庭粉碎处理、管道排放，经小区内集中处理后液体排放至市政管网，产出物再回收。
【条文说明】家庭厨余垃圾的处理宜根据住宅和住区的实际情况，采用合理的形式。目前在全国范围内推广实施生活垃圾分类制度，家庭厨余垃圾的分布式就地处理可减少家庭厨余垃圾在小区内的堆积时间、降低细菌孳生的风险，减缓市政终端厨余垃圾处理压力。
4.1.3　家庭厨余垃圾粉碎排放系统中粉碎后的厨余垃圾混合液应接入厨房洗涤盆排水系统。
【条文说明】厨余垃圾排放系统由于有厨余垃圾固体废弃物的排放，为了保证其快速排放和使用的安全性，国家住宅与居住环境工程技术研究中心在122.9m高的足尺试验塔对厨余垃圾排放系统进行了大量的比对试验研究，对系统所采用的管道、配件等均进行了考察，并对这些参数进行了详细的规定和限制。因此，为了保证厨余垃圾排放系统的安全性能，要求其单独设置。

[bookmark: _Toc13746274][bookmark: _Toc6920055][bookmark: _Toc6839357][bookmark: _Toc13473431][bookmark: _Toc12354317][bookmark: _Toc10014468][bookmark: _Toc13821482][bookmark: _Toc6824118][bookmark: _Toc23008]4.2 家庭厨余垃圾粉碎排放系统的管道敷设 
4.2.1　厨余垃圾排放系统排水管道应保证良好的水力条件，采用重力流排放。
4.2.2　住宅厨余垃圾排放系统主要由家庭厨余垃圾处理器、排水横支管、排水立管、排出管、小区室外生活排水管、小区就地处理装置等组成。
4.2.3　当系统采用伸顶通气系统时可参考表4.2.3进行选择，其系统布置应符合图4.2.3-1的要求；若对系统性能要求较高时，可选用专用通气系统，其系统布置应符合图4.2.3-2的要求，结合通气管每层连接。不宜选用特殊单立管系统。
表4.2.3 系统类型选择推荐表
	建筑高度（m）
	系统类型
	立管管径（mm）
	排出管管径（mm）

	＜18
	伸顶通气系统
	75
	100

	＜100
	伸顶通气系统
	100
	150

	≥100
	伸顶通气系统、专用通气系统
	150
	150


[image: ]
图4.2.3-1 厨余垃圾排放系统伸顶通气系统示意图
注：1-通气帽；2-检查口；3-洗涤盆；4-家庭厨余垃圾处理器；5-S型存水弯；6-90°弯头；7-45°斜三通； 8-排水立管；9-排水横支管；10-大曲率变径弯头；11-清扫口；12-排出管；13-小区就地处理装置。
[image: ]
图4.2.3-2 厨余垃圾排放系统专用通气系统示意图
注：1-通气帽；2-检查口；3-洗涤盆；4-家庭厨余垃圾处理器；5-S型存水弯；6-90°弯头；7-45°斜三通； 8-排水立管；9-通气立管；10-结合管；11-排水横支管；12-大曲率变径弯头；13-清扫口；14-排出管；15-小区就地处理装置。

【条文说明】由于特殊单立管系统结构的特殊性以及产品性能的差异性，本规程不推荐在厨余垃圾排放系统中使用特殊单立管系统。如有需求确需使用特殊单立管系统，应请具备政府部门认可检测资质的第三方公益机构、省部级重点实验室或科研院所进行足尺测试验证，当测试结果满足设计要求时方可使用。
对卫生品质、排放性能要求较高的住宅，当建筑高度超过50m时建议采用专用通气系统。 
4.2.4　立管管径应根据最大设计通水能力、按照国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015选取。
4.2.5　厨余垃圾排放系统的布置与敷设、通气管的设置除应符合本规范特殊要求外，还应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的要求。
4.2.6　厨余垃圾排放系统排水立管和卫生间的排水立管应分别设置。
4.2.7　应采用带检查口的S型存水弯连接家庭厨余垃圾处理器与排水配管系统，存水弯的水封深度不得小于50mm；存水弯应采用一体成型硬质、光壁存水弯。
【条文说明】存水弯的水封保护作用可以防止排水管道中的恶臭气体进入室内，鉴于厨余垃圾处理器出流中包含大量的固体杂质，极大增加了存水弯固体淤积的可能。编制组对3种不同的S型存水弯和2种不同的P型存水弯（如图 3），通过改变厨余垃圾处理器出水口管底与存水弯水封液位之间的高度差，采用相同的厨余垃圾配比研究了存水弯处的残留情况（如表 2所示），发现S型存水弯的残留量普遍小于P型存水弯，故要求在厨余垃圾排放系统中选用S型存水弯。
为减少堵塞的可能，厨余垃圾排放系统中的存水弯及配管，应采用硬质、光壁材质，不应采用波纹管
[image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps1.jpg]
图 3 试验采用的5种不同的存水弯
[bookmark: 试验采用的5种不同的存水弯]注：存水弯的公称外径均为50mm，平均外径的极限偏差为±0.3mm，壁厚为2.0mm。
[bookmark: 各存水弯在不同安装条件下的残留情况]表 2 各存水弯在不同安装条件下的残渣湿重（单位:g）
	安装高度H1
	S1型
	S2型
	S3型
	P1型
	P2型

	8cm
	2.4
	0.00
	0.00
	11.43
	0.00

	13cm
	7.31
	0.13
	21.96
	23.13
	8.13

	23cm
	14.67
	15.7
	24.23
	30.54
	17.89



4.2.8　家庭厨余垃圾处理器排水管与排水横支管垂直连接，宜采用90°弯头。
4.2.9　家庭厨余垃圾处理器连接的排水横支管宜优先选用直线敷设、就近排入排水立管，并宜采用明装敷设；当需要转弯时，横支管的最小坡度应按照表4.2.9 的要求确定。
表4.2.9 厨余垃圾排放系统排水横支管的最小坡度
	排水管材
	转弯个数

	
	0次
	1次
	2次

	塑料管
	0.015
	0.020
	0.026

	铸铁管
	0.025
	0.035
	0.035



【条文说明】编制组对采用S2型、S3型和P2型三种不同存水弯在不同坡度下的横支管输送性能进行了比对试验研究，其结果如表 3~表 5所示。由表 3~表 5可知，对于S2型和S3型存水弯，当坡度为2.00%时，排水横支管有2次拐弯，其输送性能也能达到至少6m。而对于P型存水弯，当坡度为2.60%时，其输送性能也能达到至少6m。结合足尺试验结果给出了厨余垃圾排放系统横支管的最小坡度。
[bookmark: S2型存水弯下的横支管输送距离]表 3 S2 型存水弯下的横支管输送距离
	管道坡度i
	拐弯次数n

	
	2次
	1次
	0次

	1.20%
	0.77m
	0.83m
	1.88m

	1.50%
	1.30m
	＞6.00m
	＞6.00m

	2.00%
	＞6.00m
	＞6.00m
	＞6.00m


[bookmark: S3型存水弯下的横支管输送距离]
表 4 S3 型存水弯下的横支管输送距离
	管道坡度i
	拐弯次数n

	
	2次
	1次
	0次

	1.20%
	0.83 m
	0.82 m
	1.87 m

	1.50%
	1.48 m
	＞6.00m
	＞6.00m

	2.00%
	＞6.00m
	——
	——


表 5  P2 型存水弯下的横支管输送距离
	[bookmark: P2型存水弯下的横支管输送距离]管道坡度i
	拐弯次数n

	
	2次
	1次
	0次

	1.20%
	0.10 m
	0.10 m
	0.13 m

	1.50%
	0.10 m
	0.13 m
	＞6.00m

	2.00%
	0.18 m
	＞6.00m
	——

	2.60%
	＞6.00m
	——
	——



4.2.10　厨余垃圾排放系统横支管与立管连接，宜采用45°斜三通。
[image: D:\0-工作\6-联盟标准-2017.04.11-厨余垃圾排放系统的管道布置和设备配置指南\3-编制文稿\1-插图表\处理器与横支管、立管的连接1.jpg]
图4.2.10 家庭厨余垃圾处理器与排水横支管、立管的连接
【条文说明】编制组在相同条件下，对采用顺水三通和45°斜三通在不同坡度下的输送距离进行了比对试验研究，结果如表 6、表 7所示，发现45°斜三通的输送距离均大于等于顺水三通的输送距离，因此，要求在厨余垃圾排放系统中横支管与立管之间的连接采用45°斜三通。
[bookmark: 厨余垃圾在DN75排水横干管内的输送距离]表 6 厨余垃圾在DN75排水横管内的输送距离（单位：m）
	坡度i
	H=0.45m
	H=0.75m
	H=1.20m
	H=3.30m

	
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通

	0.7%
	1.12
	1.13
	0.90
	1.07
	1.14
	1.15
	1.22
	1.24

	1.0%
	4.52
	5.06
	4.47
	4.93
	5.02
	5.03
	8.00
	8.00

	1.5%
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00

	注：坡度为2.0%和2.6%时，无论底层排水高度和三通形式如何，厨余垃圾的输送距离均大于8.00m。


[bookmark: 厨余垃圾在DN110排水横干管内的输送距离]表 7 厨余垃圾在DN100排水横管内的输送距离（单位：m）
	坡度i
	H=0.45m
	H=0.75m
	H=1.20m
	H=3.30m

	
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通
	顺水三通
	斜三通

	0.7%
	0.83
	1.5
	1.98
	2.9
	2.04
	3.24
	3.04
	3.04

	1.0%
	7.14
	7.31
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00

	1.5%
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00

	注：坡度为2.0%和2.6%时，无论底层排水高度和三通形式如何，厨余垃圾的输送距离均大于8.00m。



4.2.11　排水立管与排出管端部的连接，应选用90°大曲率变径弯头。
4.2.12　排出管管径应比排水立管管径大一级或两级。
4.2.13　排出管的坡度不应小于0.015。
【条文说明】根据编制组在122.9m的足尺试验塔上开展的系统高度分别为16层、25层和33层、立管管径分别为DN75和DN100等6套伸顶通气系统的比对试验研究发现：厨余垃圾经家庭厨余垃圾处理器处理后与水一起排入配管系统中，混合物中的固体物质会在立管根部形成堆积（图4~图6），严重时将会堵住立管底部弯头，截断立管中的空气芯，瞬间造成极大的正压，如图 7~图9所示。影响厨余垃圾排放系统的安全性能。
[image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps2.jpg]
图 4 16层高的厨余垃圾排放系统立管底部固体物质堆积
[bookmark: 底部堆积16][bookmark: 底部堆积25][image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps3.jpg]
图 5  25层高的厨余垃圾排放系统立管底部固体物质堆积
[image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps4.jpg]
图 6 33层高的厨余垃圾排放系统立管底部固体物质堆积
[bookmark: 底部堆积33]        
图 7 16层厨余垃圾排放系统不同管径排出管时1层的压力波动曲线（立管DN75）
 
图 8 25层厨余垃圾排放系统不同管径排出管时1层的压力波动曲线（立管DN75）

图9 33层厨余垃圾排放系统不同管径排出管时1层的压力波动曲线（立管DN75）
[bookmark: DN100厨余垃圾排放系统1层压力分布曲线（排出管管径为DN100）]将三种不同高度的DN75厨余垃圾排放系统的排出管管径放大，进行比对试验研究，试验结果如图7~图9所示。可以看到，扩径后能够有效的缓解厨余垃圾排放系统立管的正压，提高系统的安全性能和排放性能。
根据编制组所开展的足尺试验研究，在相同条件下，当排出管的坡度i=0.015时能够将排出管内的固体污物输送至8m以外，因此，要求排出管的坡度不宜小于0.015。
4.2.14　排水管穿过地下室外墙或地下构筑物墙壁处，应采取防水措施。
4.2.15　小区室外排水管除应满足本规程的相关要求外，还应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《室外排水设计规范》GB 50014的要求。
4.2.16　小区室外生活排水管道的最小流速不得小于0.6m/s 。
【条文说明】根据国外研究，要保证管网不发生堵塞，厨余垃圾排放系统工作时，需要一个最小的流速并给出了参考范围。经过厨余垃圾静沉和管网沉积特性研究，厨余垃圾粉碎、沉降后会由上至下分为油脂层、清液层、悬浊液层和沉积层，若无小区集中处理装置，应注意管网中油脂累积的问题；当流速达到0.21m/s时，悬浮液和沉积层都可全部通过管道、不会沉积，排水管道的设计最小流速（0.6m/s）时排水管道内的厨余垃圾粉碎物不会沉积。
4.2.17　小区室外生活排水管道，应优先采用埋地排水塑料管。
4.2.18　小区室外生活排水管道的最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4.2.18 确定。
表4.2.19 小区室外生活排水管道的最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度
	管别
	管材
	最小管径（mm）
	最小设计坡度
	最大设计充满度

	接户管
	塑料管
	dn160
	0.005
	0.5

	
	铸铁管
	DN150
	0.010
	0.5

	支管
	塑料管
	dn160
	0.005
	0.5

	
	铸铁管
	DN150
	0.010
	0.5

	干管
	埋地塑料管
	dn300
	0.003
	0.5

	
	铸铁管
	DN300
	0.005
	0.5


【条文说明】小区室外排水管道的最小设计坡度，系根据式1，按照不同管材的管渠粗糙系数以及管内的流速要求计算得来。
[image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps17.png]    								（式1）
式中：
v——水流速度，m/s；
R——水力半径，m；
I——水力坡度，采用排水管的坡度；
n——管渠粗糙系数。塑料管为0.009、铸铁管为0.013。

4.2.19　小区室外生活排水管的连接应符合下列要求：
1　排水管与排水管之间的连接，应设置检查井连接；
2　室外排水管除有水流跌落差以外，宜管顶平接；
3　排出管管顶标高不得低于室外接户管管顶标高；
[bookmark: _GoBack]4　检查井应优先选用塑料检查井，塑料检查井应符合《室外排水设计规范》GB 50014、《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233和《塑料排水检查井应用技术指南》CJJ/T 209的相关规定；当特殊要求需设置混凝土检查井时，应保证流槽抹面表面光滑。

[bookmark: _Toc31264]4.3 家庭厨余垃圾粉碎排放系统的设计计算
4.3.1　厨房用水器具的流量、当量和排水管管径应按表 4.3.1确定。
表4.3.1 厨房用水器具排水的流量、当量和排水管的管径
	序号
	器具名称
	排水流量（L/s）
	当量
	排水管管径（mm）

	1
	单格洗涤盆（池）
	0.67
	2.00
	50

	2
	双格洗涤盆（池）
	1.00
	3.00
	50


4.3.2　住宅厨余垃圾排放系统的管道设计秒流量，应按公式（4.3.2）计算。

							（4.3.2）
式中： qp ——计算管道排水设计秒流量（L/s）；
Np ——计算管道的连接家庭厨余垃圾处理器的洗涤盆排水当量总数；
α——根据建筑为用途而定的系统，住宅取α=1.5；
qmax——计算管道上最大一个洗涤盆的排水流量（L/s）。
注：当计算所得流量值大于该管段上按洗涤盆排水流量累加值，应按用水器具排水流量累加值计。
4.3.3　住宅厨余垃圾排放系统排水立管的最大设计排水能力，应根据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015中生活排水立管的最大设计排水能力确定；立管管径不得小于所连接的横支管管径。
4.3.4　多层住宅厨余垃圾排放系统的立管管径不应小于75mm。

[bookmark: _Toc1705]4.4 家庭厨余垃圾处理器
4.4.1　家庭厨余垃圾处理器的性能指标应通过测试确定，测试机构应为具备主管部门认可检测资质的第三方公益机构、省部级重点实验室或科研院所。
4.4.2　家庭厨余垃圾处理器宜包括悬挂系统、研磨系统、动力系统、控制系统和降噪及排放系统等五个子系统。
【条文说明】家庭厨余垃圾处理器的五个子系统如图10所示。
[image: C:\Users\zhaozy\AppData\Local\Temp\ksohtml150184\wps20.png]
图 10 家庭厨余垃圾处理器结构示意图
4.4.3　家庭厨余垃圾处理器的研磨性能，应满足表4.4.3的要求。
表4.4.3 家庭厨余垃圾处理器的研磨性能
	试验负载类型
	研磨率
	研磨速度

	猪肋骨
	≥60%
	≥0.8g/s

	混合负载
	100%
	≥8g/s


4.4.4　经家庭厨余垃圾处理器处理后，80%残渣的细度应小于3.4mm。
【条文说明】为了减小厨余垃圾排放系统中堵塞的可能，要求经处理后的食物残渣其中80%的细度应小于3.4mm。
4.4.5　家庭厨余垃圾处理器在空载运行时的等效连续A声级应小于72dB。
【条文说明】处理不同物料时的噪音强度难免波动，建议在设备安装过程中增加安装区域的降噪及减震措施，减少噪音对居民生活的影响，提高居民使用积极性。
4.4.6　家庭厨余垃圾处理器在空载运行时机身表面的振动加速度应小于4m/s2。
4.4.7　家庭厨余垃圾处理器应有开停和运行工况时防止电弧产生的技术措施。
4.4.8　家庭厨余垃圾处理器的悬挂系统尺寸应与国家标准《家用不锈钢水槽》QB/T 4013相匹配，对于非国标的洗涤盆下水口应配有转换配件。
【条文说明】在家庭厨余垃圾处理器满足本规程和相关国家标准的同时，建议配备阻水塞，以便住户在使用洗涤槽时可以将洗涤槽密封。对阻水塞的性能，需经过试验验证：将阻水塞塞入垃圾处理器入口处，盛入2L的水，静置10分钟，测试容器里面的水流失量应≤10%。
4.4.9　家庭厨余垃圾处理器除满足上述要求外，还应满足现行《家用废弃食物处理器》GB/T 22802、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1、《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》GB 4706.49以及《家庭厨余垃圾处理器》T/CNHA-1007的规定。
[bookmark: _Toc20060]4.5 小区就地处理装置
4.5.1　小区就地处理装置应对厨余垃圾进行减量、无害化处理，且宜设置有利于处理后固体及废弃油脂产出物的后续资源化利用。
4.5.2　家庭厨余垃圾粉碎排水系统的厨余垃圾混合液在进入城镇污水系统前应采用小区就地处理装置进行处理。小区就地处理装置应满足下列要求：（这里要不要给出优先顺序？）
1　当小区内采用污废合流时，应优先采用化粪池作为小区就地处理装置；
2　当小区内采用污废分流时，应采用厨余垃圾就地处理装置作为小区就地处理装置。
【条文说明】厨余垃圾排放系统中存在经粉碎后的厨余垃圾固体物质，经过小区就地处理后，固体物质就地物理减量、无害化处理，水化物质进入管道流走，固体物质定期清理或资源化利用，可防止管道堵塞。经小区就地处理后的出水水质需满足表 1要求。
表 1 小区集中处理后的出流水质标准
	BOD
	SS
	n-已烷提取物质

	小于600mg/L
	小于400mg/L
	小于或等于70mg/L



4.5.3　当选择化粪池作为小区就地处理装置时，化粪池的有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和，并应符合下列要求：
[bookmark: _Hlk518832056]1　有效容积应按公式（4.7.3-1）计算；

          				    （4.5.3-1）
式中：V ——化粪池的有效容积（m3）；
Vw ——化粪池污水部分容积（m3）；
Vn——化粪池污泥部分容积（m3）。
2　污水部分的容积应按公式（4.5.3-2）计算；

  				  （4.5.3-2）
式中： m ——化粪池服务总人数；
bf——化粪池实际使用人数占中人数的百分比，可取bf =70%；
qw——每人每日计算污水量（L/人·d），按表4.5.3-1选取；
tw——液体部分在化粪池内的停留时间，按24h计算。
表4.5.3-1 化粪池每人每日计算污水量
	分类
	化粪池
	厨余垃圾收集装置

	每人每日污水量（L）
	（0.85~0.95）生活用水量
	（0.25~0.3）生活用水量


表4.5.3-2 化粪池每人每日计算污泥量
	分类
	化粪池
	厨余垃圾收集装置

	每人每日污泥量（L）
	1.15
	0.75


3　污泥部分的容积应按公式（4.5.3-3）计算；

   			（4.5.3-3）
式中：tn ——化粪池清掏周期，按90d、180d计；
bx ——新鲜污泥含水率，bx =95%；
bn ——发酵浓缩后的污泥含水率，bn=90%；
qn ——每人每日计算污泥量（L/人·d），按表4.5.3-2选取；
Ms ——腐化期间固液部分缩减系数，Ms=0.8；
1.2——清掏后考虑留20%固体物质的容积系数。
4 化粪池的清掏周期，应按90d或180d计；
5 当进入化粪池的污水量小于或等于10m3/d，应选用双格化粪池，当进入化粪池的污水量大于10m3/d，应选用三格化粪池；
6 化粪池的设计与选用，还应满足《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《塑料化粪池》CJ/T 489等的要求。
【条文说明】化粪池容积的计算参考化粪池的计算方法，并根据使用情况进行修正。
根据深圳市生活垃圾分类管理事务中心的调研数据显示平均每人每天的厨余垃圾产量为0.75kg，密度为0.97~1.03g/cm3，通过计算得到采用厨余垃圾家庭粉碎处理时平均每人每日的污泥量为0.75L。当采用化粪池同时处理时，厨余垃圾连同生活废水一起处理，参考化粪池每人每日的计算污泥量，则此时每人每日计算污泥量为1.15L。
4.5.4 当选择厨余垃圾就地处理装置作为小区就地处理装置时，应根据设备要求核算其处理能力，并应具备固液分离、油水分离、沉泥排放的功能。
4.5.5　厨余垃圾就地处理装置服务区域的厨余垃圾设计日产量应根据下式进行计算确定。

							（4.5.5）
式中：Mc——厨余垃圾就地处理装置设计日产量（kg/d）；
R——服务人数或日使用人次；
M——人均厨余垃圾产生量基数，按0.10~0.15kg/（人·d）计；
K——修正系数（普通城镇可取1.0，经济发达地区城镇可取1.05~1.15，经济发达旅游城市、沿海发达城市可取1.15~1.30）。
4.5.6  小区就地处理装置的设置应符合下列要求：
1　宜设置在便于机动车清掏的位置或设置于设备用房内；
2　宜设置在接户管的下游端，且汇总管与设备接驳的横管长度不应小于1.5m；
2　池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础；
3　距离生活水池（箱）不得小于30m。
[bookmark: _Hlk518832291]4.5.7　小区就地处理装置的排水管阿英采用耐腐管材。
4.5.8 小区就地处理设备应设置隔音降噪措施，其运行时的等效连续A声级应小于65dB。
4.5.9　小区就地处理装置、小区排水管网内，应采用通气管，并宜设置气体监测系统，系统构成和管理方法应符合《下水道及化粪池气体监测技术要求》GB/T 28888的相关要求。
【条文说明】厨余垃圾残渣在小区就地处理装置内沉积，长时间放置后在厌氧处理过程中有机物分解产生甲烷气体，具体在装置上部空间，甲烷浓度在5%~15%时一旦遇明火即可发生爆炸。设置通气管可将聚集的甲烷气体引向大气中散发，降低甲烷浓度。通气管可在顶板或顶板下侧壁上引出，通气管出口应设在人员稀少的地方或远离明火的安全位置。
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[bookmark: _Toc8341]5.1 场站设计
5.1.1 设备用房的设置位置应根据建筑的总体规划、垃圾废渣出处、环境卫生和管理维护要求等因素综合确定。
5.1.2 设备用房应为相对独立空间，依据其设置位置可分为独立式和附建式：
1  独立式：独立建造；
2  附建式：宜布置在建筑物的首层或地下一层。
5.1.3 设备用房的设置位置选择应符合下列规定：
1  独立式应布置在建筑物基地的下风向；
2  独立式与其他建筑物的间距不宜小于15m，并应注意建筑隐蔽、隔离和环境美化；
3  附建式设备用房当布置在建筑物首层时应有直通室外的出入口；
4  附建式设备用房不应与生活给水泵房贴邻或布置在生活水池、生活给水泵房的上方；
5  设备用房宜与生活垃圾收集间贴邻设置。
5.1.4 设备用法宜设置产出物存储区。
[bookmark: _Toc21216]5.2 设置
5.2.1 设备用房面积应根据工程规模、站址位置、处理工艺、建设标准等因素，并结合主体建筑实际情况综合确定。
5.2.2 处理装置工作区应满足设备安装、运行操作、维护管理的需要，最小尺寸应符合下列规定：
1 设备出料口距墙面的距离不宜小于1.5m；
2 设备其他侧面距墙面的距离不宜小于0.8m；
3 设备用房的净空高度应为安装后设备顶面高度加1.2m，且不应低于3.0m。
5.2.3 处理装置设备用房出入口应设置双开门，门洞尺寸不应小于1500×2100。
5.2.4 独立式、附建式设备用房的建筑耐火等级不应低于二级，房间隔墙应满足墙体2h耐火极限并设置乙级防火门的要求，且应按规定设置相应灭火设施。
5.2.5 独立式、附建式设备用房给水排水设施应符合下列规定：
   1 应有压力不低于0.10MPa 的供水水源，并优先采用建筑中水作为设备用水；厨余垃圾就地处理装置设备间进水管上应设置计量水表；
   2 厨余垃圾就地处理装置设备间应设置拖布池和DN20冲洗水龙头，并在地面层处理设备间冲洗水龙头接管部位设置真空破坏器；
   3 在地面层处理设备间排水沟的排出管上应设置水封深度不小于50mm 的水封装置，并宜采用不小于DN75的网框式排水地漏；
   4 设置在地下室的设备间应设置集水井、潜污泵等排水设施；
   5 设备间排水在水质达标后应单独排出至室外检查井，并排入城镇污水管网，不得排至雨水管网或自然水体。
5.2.6 当处理工艺中有沼气产生时，沼气产生、储存、输送等环节及相关区域的设备、设施应符合国家现行相应防爆标准要求。
5.2.7 宜设置产出物暂存、缓冲容器，缓冲容器的容积应与处理工艺和处理规模相协调，且应有防臭气散发的设施。
5.2.8 独立式、附建式设备用房的供配电设施应符合下列要求：
1 应设置电源配电箱，其容量应根据设备单次额定处理量的最大用电负荷确定，供电电源应采用交流380V、50Hz；
2 设备用房内除设备用电外，还应至少预留一个三相四孔插座、两个单相两孔加三孔插座，插座的防护等级不应低于IP54，安装高度不应低于1.5m；
3 设备用房内应有照明，混合照度不应低于200lx，且宜采用节能、防潮、易清洁和便于维护的灯具。
4 处理设备应设置短路保护及接地故障保护。
5.2.9 设备用房内的下列可导电部分，应设置等电位联结：
1 设备整体框架；
2 保护导体、保护接地中性导体；
3 电气装置总接地导体或总接地端子排；
4 金属水管等各类金属干管；
5 可接用的建筑物金属结构部分。
5.2.10 设备用房应有良好的通风换气措施，换气次数不应小于10次∕h。
5.2.11 设备用房门窗及排气扇应设置防止蝇虫鼠害进入装置，并宜根据需要设置杀虫、灭鼠及空气清新剂等设施或器材。必要情况下宜设置空气净化器。
5.2.12 设备用房的温度不应低于5℃和不高于35℃。
5.2.13 设备用房门窗及排气扇应采取防止蝇虫鼠害进入措施，并设置杀虫、灭鼠及空气清晰等设施或器材。可在设备工作区及临时存放区设置空气净化器。

 
[bookmark: _Toc6920060][bookmark: _Toc530731659][bookmark: _Toc6839362][bookmark: _Toc13473436][bookmark: _Toc10014473][bookmark: _Toc6824123][bookmark: _Toc13746279][bookmark: _Toc12354322][bookmark: _Toc525111744][bookmark: _Toc13821486][bookmark: _Toc8762][bookmark: _Hlk6824139]6 安装
[bookmark: _Toc17645]6.1 一般规定
6.1.1　厨余垃圾排放系统和小区就地处理装置所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求，满足节水、节能要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。
6.1.2　厨余垃圾排放系统工程的施工与验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
6.1.3　厨余垃圾排放系统排水配管系统工程施工和质量管理应具有相应的施工技术标准。
6.1.4　施工单位应具备相应的施工资质，同时建立、健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制订各项施工管理规定，并贯彻执行。
6.1.5　工程所用的家庭厨余垃圾处理器、管材、管道附件、构（配）件、设备和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证书等，并按国家有关标准进行复验，验收合格后方可使用。
6.1.6　隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于洗涤盆的上边缘或底层地面高度。
【条文说明】隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验，主要是防止管道本身及管道接口渗漏。灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度，主要是按施工程序确定的，安装室内排水管道一般均采取先地下后地上的施工方法。从工艺要求看，敷设完管道后，经试验检查无质量问题，为保护管道不被砸碰和不影响土建及其他工序，必须进行回填。如果先隐蔽，待一层主管做完再补做灌水试验，一旦有问题就很难查找漏水管道或接口的位置所在。
6.1.7　小区室外排水管道、检查井安装完毕后应进行联合闭水试验。 

[bookmark: _Toc8254]6.2 设备安装
6.2.1　家庭厨余垃圾处理器的安装应与橱柜尺寸协调。
6.2.2　安装前应做好准备工作，包括检查安装尺寸、准备安装工具等。厨房洗涤盆应满足如下条件：
1　洗涤盆底部应能够承受不小于100kg的集中载荷。当载荷达到100kg时洗涤盆底部变形量应小于3mm，且洗涤盆不应有开裂、脱胶、脱落等现象。其他相关要求应符合国家现行标准《家用厨房设备》GB/T 18884和《家用不锈钢水槽》QB/T 4013的相关规定； 
2　洗涤盆排水口的尺寸应满足《厨房洗涤盆 功能要求和试验方法》BS EN 13310的要求；
3　安装家庭厨余垃圾处理器及其附属配件时，不得破坏水槽的物理结构。
6.2.3　家庭厨余垃圾处理器的配管，不得采用波纹软管。
【条文说明】厨余垃圾混合液中含有大量的固体物质，波纹软管内壁粗糙，容易使固体物质附着在其内壁上，造成堵塞现象发生。在实际调研过程中，发现当家庭厨余垃圾处理器与排水横支管间采用波纹软管连接时，管内壁附着了大量的固体物质，使得管道有效过水面积减小。故，家庭厨余垃圾处理器的配管不得采用波纹软管。
6.2.4　家庭厨余垃圾处理器宜参考产品说明书进行安装。
6.2.5　对于新建、扩建住宅，家庭厨余垃圾处理器的安装应按照下列顺序进行：
1　将准备好家庭厨余垃圾处理器悬挂系统后将其连接到洗涤盆；
2　将家庭厨余垃圾处理器连接到悬挂系统；
3　将家庭厨余垃圾处理器的排出管与S型存水弯、排水横支管相连。
6.2.6　对于既有住宅，家庭厨余垃圾处理器的安装应按照下列顺序进行：
1　断开洗涤盆与排水管的连接，并清除洗涤盆排水口区域内的污垢或其他碎屑；
2　准备好家庭厨余垃圾处理器悬挂系统后，将其连接到洗涤盆；
3　清洁洗涤盆排水管和存水弯，特别是排水管上的硬化废物；
4　将家庭厨余垃圾处理器连接到悬挂系统；
5　将家庭厨余垃圾处理器的排出管与S型存水弯、排水横支管相连。
【条文说明】根据同济大学的研究，使用食物垃圾处理器前，弯管内沉积物和管道内壁上的油垢油脂会随时间推移越积越厚，最终造成管道堵塞。使用食物垃圾处理器后，也会在弯管内产生沉积物和在管道内壁上的形成油垢油脂，但厨余垃圾混合液的高速流动会形成较大的冲击力，使沉积物和油垢油脂处于不断更新中，从而保持其质量和厚度在固定的数值附近波动，不会因为时间累积而产生管道堵塞问题。
为使用家庭厨余垃圾处理器时，若排水系统运行时间过长，洗涤盆下部的存水弯底部内平均每月的沉积物质量为3.1g，而安装家庭厨余垃圾处理器后，平均每月的沉积物质量约为2.5g，有利于存水弯管内沉积物和油脂的去除。安装时是清除管道的最好时刻，因此，建议安装时清洁排水管道。
6.2.7　当厨房内设有洗碗机时，家庭厨余垃圾处理器的安装，应按照下列顺序进行：
1　将家庭厨余垃圾处理器侧放，并将处理器的洗碗机进水口打开，并确保无碎片残留在处理器内；
2　将洗碗机的排水管接入处理器进水口；
3　拔出通排水管的塞子，将防溢尾管连接到防溢进水口中。
6.2.8　家庭厨余垃圾处理器应设置防潮、防溅型单相三极/两极插座，电源插座均应由有资质的电工进行安装并正确接地。
【条文说明】供家庭厨余垃圾处理器使用的插座底部至室内地面距离应大于600 mm，且不应安装于洗涤盆正下方。
6.2.9　电源插座宜安装在避免儿童触及的位置，并使用附指示开关。

[bookmark: _Toc8956]6.3 管道安装
6.3.1　管道的安装宜在外墙饰面完工后，施工脚手架未拆除之前进行。
6.3.2　在管道系统安装前，应做好施工前的准备工作：
1　按设计图纸和现场预留洞位置等实际情况，做出配管简图，确定各种管径的实际安装位置；
2　选择合格的管材和管件，进行配管。
6.3.3　建筑内管道的安装宜自下而上进行，先安装立管后安装横管，连续施工。排水立管的安装，先将管道吊正并做临时固定。
6.3.4　对粘接连接的管道系统，宜按设计要求安装伸缩节：
1　在管道与伸缩节连接时，应先将管道插到伸缩节的底部，并在管道表面做出标记，在立管固定时，根据安装时环境温度，拉动伸缩节，使伸缩节与管道标志线之间预留一定的伸缩量；
2　安装时预留的伸缩量夏季宜为15mm，冬季宜为25mm；
3　伸缩节安装结束后，应及时固定管道系统，并与土建配合用C20细石混凝土分层将孔洞缝隙填实。
6.3.5　横支管的安装，先将管道或预制好的管件组合按规定的管径、管位就位，并临时吊挂，检查无误后再进行系统连接。
6.3.6　对粘接连接的管道，管道或管道组合件粘接连接后应迅速摆正位置，按设计规定校正管道坡度，然后宜用铁丝临时固定，待粘接固化后再紧固支承件。非固定支承件或管卡，不宜卡得过紧。
6.3.7　使用胶粘剂连接时应保证人身安全及防火要求。
6.3.8　在横管与立管相连接的汇合管件处，应按规定在立管位置设固定支架和伸缩节。
6.3.9　当采用排水塑料管时，管道支、吊架间距应符合表6.3.9 的规定。
表6.3.9 排水塑料管管道支吊架最大距离
	管径（mm）
	dn50
	dn75
	dn110
	dn125
	dn160

	立管（m）
	1.20
	1.50
	2.00
	2.00
	2.00

	横管（m）
	0.50
	0.75
	1.10
	1.30
	1.60



6.3.10　室内管道安装完毕后，随即进行伸顶通气管和通气帽的安装。
6.3.11　埋地管道的敷设应满足下列要求：
1　埋地管道的敷设宜分两段进行施工。第一段先做±0.00以下的室内埋地管道敷设，至墙体外250~350mm处，对管口进行封堵；待室外管道施工时在敷设第二段，将管道连接到检查井；
2　接户管的埋设深度不得高于土壤冰冻线上0.15m，且覆土厚度不宜小于0.30m。
[bookmark: _Toc32741]6.4 家庭厨余垃圾就地处理装置安装
6.4.1 家庭厨余垃圾就地处理装置的安装应按下列步骤进行：
1 设备间清理；
2 按设备外轮廓尺寸在设备基础上划线、定位；
3 整体设备就位或散装进场部件及组件在设备基础上组装；
4 设备内部管路连接安装；
5 设备外部给水排水管道连接、安装；
6 管路试压；
7 管路冲洗；
8 电气线路连接、安装；
9 设备调试；
10 设备试运行；
11 验收。
6.4.2 散装进场的家庭厨余垃圾就地处理装置的组装就位应按下列步骤进行：
1 按照设备安装设计图纸要求，在基础上确定好安装位置；
2 将设备部件或组件按先后顺序进行现场组装；
3 调整设备水平度，整机框架水平度应控制在 2/1000 以内；
4 连接设备内部管路。
6.4.3 家庭厨余垃圾就地处理装置的外部管线连接安装应按下列步骤进行：
1 连接安装设备排水管；
2 连接安装设备进水管；
3 连接安装设备供电线路。
6.4.4 家庭厨余垃圾就地处理装置的安装应保障今后日常运行操作、维护管理的需要。





[bookmark: _Toc530731660][bookmark: _Toc4144][bookmark: _Toc13473437][bookmark: _Toc13746280][bookmark: _Toc6824129][bookmark: _Toc6839368][bookmark: _Toc525111745][bookmark: _Toc13821487][bookmark: _Toc10014474][bookmark: _Toc6920061][bookmark: _Toc12354323]7 调试与验收
[bookmark: _Toc6839369][bookmark: _Toc10014475][bookmark: _Toc6824130][bookmark: _Toc13821488][bookmark: _Toc13746281][bookmark: _Toc13473438][bookmark: _Toc12354324][bookmark: _Toc6920062][bookmark: _Toc525111746][bookmark: _Toc530731661][bookmark: _Toc9960]7.1 调试
7.1.1  住宅厨余垃圾排放系统设备调试应在排水管道及小区就地处理装置等全部施工完毕、试验合格并验收之后进行。
7.1.2 系统调试前应具备以下条件：
1 设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕，施工记录及资料应齐全。其中，设备就位安装基础的水平度在允许偏差±10mm范围内，进水、出水管路几何精度经检验合格；水、管路、阀门、电气控制等附属装置均应按系统检验完毕，并应符合试运转的要求；
2 需要的介质、材料、工器具、安全防护设施等，均应符合试运转的要求；
3 参加调试的人员，应熟悉设备的构造、性能及技术文件，并应掌握操作规程及试运转操作；
4 设备及周围环境应清扫干净；
5 现场已匹配设备装机功率的电源线，并预留电源插座。
7.1.3 住宅厨余垃圾排放系统应进行单体调试及系统联动调试，系统调试模拟运转不应小于30min。

[bookmark: _Toc530731662][bookmark: _Toc13821489][bookmark: _Toc10014476][bookmark: _Toc6839370][bookmark: _Toc12354325][bookmark: _Toc525111747][bookmark: _Toc6920063][bookmark: _Toc6824131][bookmark: _Toc13473439][bookmark: _Toc13746282][bookmark: _Toc5603]7.2 验收
7.2.1 住宅厨余垃圾排放系统设备安装及调试完成后应按下列规定组织竣工验收：
	1 工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300执行；
	2 设备安装验收应按照现行国家标准《机械设备安装工程及验收适用规范》GB50321执行；
	3 电气安装验收应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50333执行。
7.2.2 竣工验收时应提供下列技术文件资料：
	1 竣工验收申请报告；
	2 施工图、竣工图及设计变更文件；
	3 设备、配套设备、附配件、器材、仪器仪表等产品质量合格证、相关技术文件和施工现场开箱检查验收记录；
	4 系统调试试运行各项技术参数记录和总结报告；
	5 系统设备、电气、检测等各相关设备联动运行合格记录；
	6 工程质量评定表。
【条文说明】竣工资料应先验收文件资料，资料的完整性、真实性可以反映出施工的全过程。因此，规程中要求的资料应齐全。
7.2.3 竣工验收时应重点检查下列项目：
	1 家庭厨余垃圾处理器的研磨性能、研磨细度，空载运行噪声及空载运行机身表面振动加速度；
	2 小区就地处理装置的设备规模、油水分离性能、固液分离性能、废气排放及运行噪声；
    3 家庭厨余垃圾处理器及小区就地处理装置的安全性。
【条文说明】家庭厨余垃圾处理器的相关参数应满足国家标准《家庭废弃物食物处理器》GB22802的要求。家庭厨余垃圾处理器应提高其研磨能并满足一定的研磨细度的要求，防止机器卡机以及堵塞管道系统。此外，运行时的振动及噪声对于使用者的舒适度影响较大，应控制在标准规定的范围内。
小区就地处理装置应具备很好的油水分离性能，并能有效的将混合液中的食物残渣颗粒截留下来，防止水中的油和大量食物残渣颗粒进入后续的室外排水干管，造成干管堵塞。
家庭厨余垃圾处理器及小区就地处理装置应考虑设备运行的安全性，防止因沼气集聚而产生爆炸等潜在危险。
7.2.4 验收合格后应将有关项目设计、施工及验收的文件和技术资料立卷归档。
【条文说明】竣工资料的管理对以后设备运行、维护至关重要。管理单位应妥善保存竣工资料，充分发挥竣工资料的作用。

[bookmark: _Toc10014477][bookmark: _Toc530731663][bookmark: _Toc525111748][bookmark: _Toc13746283][bookmark: _Toc12354326][bookmark: _Toc6920064][bookmark: _Toc13821490][bookmark: _Toc6824132][bookmark: _Toc13473440][bookmark: _Toc6839371][bookmark: _Toc20922]8 维护与运行管理
[bookmark: _Toc23887]8.1 一般规定
8.1.1　应建立家庭厨余垃圾排放系统的维护管理制度和操作指南，配备专职管理人员和相应的监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。
8.1.2　厨余垃圾排放系统的维护管理部门应做好设备的检修和维护管理，保障设备正常、安全运行。
8.1.3　厨余垃圾排放系统的维护管理部门宜对设施的效果进行监测和评估，确保设施的功能得以正常发挥。
8.1.4　应加强宣传教育和引导，提高居民对厨余垃圾家庭粉碎处理等工作、生活垃圾减量和资源再利用的重要性的认识，鼓励居民积极参与厨余垃圾家庭粉碎处理的建设、运行和维护。

[bookmark: _Toc12532]8.2 厨余垃圾排放系统清洗
[bookmark: _Hlk518832363]8.2.1　应定期采用高压清洗机以高压水射流的方式对厨余垃圾排放系统的管道系统进行清洗，清洗周期宜为一年一次。
【条文说明】厨余垃圾混合液中含有油脂成分，在低温环境下容易造成污水管道堵塞，我国常见的主要食用油脂的凝固点如表 8所示。为了防止管道堵塞，同时定期恢复管道的通水能力，规定需要定期采用高压清洗机对厨余垃圾排放系统的管道进行清洗，并宜在夏季进行。
[bookmark: 主要食用油脂的凝固点]表 8 主要食用油脂的凝固点
	品种
	凝固点（℃）

	棕榈油、椰子油
	25以上

	花生油
	10-15

	橄榄油
	5

	棉籽油
	0

	大豆油、葵花籽油、菜籽油
	-10

	玉米油
	-10以下

	羊油
	42

	猪板油
	32

	牛油
	25

	鸡油
	20

	调和油
	2

	黄油
	31



8.2.2　高压清洗机应满足国家标准《高压清洗机》GB/T 26135的相关要求。
8.2.3　厨余垃圾排放系统高压清洗作业应由具有专业资质的机构进行，同时应满足国家标准《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148的相关要求。
[bookmark: _Hlk518832383]8.2.4　喷头有自进喷头（I型）、自进喷头（II型）和二维旋转喷头三种型式喷头可选，具体应满足如下要求：
1　自进喷头（I型）的构造应满足图8.2.4-1的要求，有4个出水孔，其中喷头顶部1个出口孔，侧面均匀布置3个；
2　自进喷头（II型）的构造应满足图8.2.4-2的要求，有4个出水孔，其中喷头顶部1个出口孔，侧面均匀布置3个；
3　二维旋转喷头的构造图应满足图8.2.4-3的要求，有3个出水孔，在侧面均匀分布；
4　喷头出水孔的直径不宜大于1mm；
5　喷头的最小喷射流量不得小于0.35L/s；
6　喷头能承受的最大压力不应小于35MPa，最高温度不应小于150℃。
[image: ]
图8.2.4-1 自进喷头（I型）构造图
[image: ]
图8.2.4-2 自进喷头（II型）构造图
[image: C:\Users\2014151\Desktop\二维旋转喷头1.jpg]
图6.2.4-3 二维旋转喷头构造图
[bookmark: _Hlk518832461]8.2.5  高压清洗时应满足下列要求：
1　高压清洗方式分固定位置清洗和移动位置清洗；
2　当用固定位置清洗时，喷头放置位置与横支管之间的垂直距离应大于0.5m，如图 8.2.5所示；每个固定位置的清洗时间为1min；固定清洗时的最大清洗压力不应大于表8.2.5-1中的规定值；
3　当用移动位置清洗时，最大清洗压力不应大于表8.2.5-2中的规定值；
4　高压清洗时应结合建筑高度、高压软管的长度和实际情况分段进行；
5　当用其他类型的喷头或清洗装置时，应先通过足尺试验研究确定其对厨余垃圾排放系统的影响后方可应用于实际工程。
[image: ]
图 8.2.5 高压清洗喷头伸入位置
[bookmark: _Hlk518832514]表8.2.5-1 固定位置清洗时最大清洗压力选用表
	[bookmark: _Hlk518832494]喷头类型
	住宅建筑高度（m）
	立管管径（mm）
	最大冲洗压力（MPa）

	[bookmark: _Hlk501963312]自进喷头（I型）
	≤50
	75
	25

	自进喷头（I型）
	≤100
	100
	30

	自进喷头（II型）
	≤50
	75
	13

	自进喷头（II型）
	≤100
	100
	21

	二维旋转喷头
	≤50
	75
	20

	二维旋转喷头
	≤100
	100
	20



表8.2.5-2 移动位置清洗时最大清洗压力选用表
	喷头类型
	住宅建筑高度（m）
	立管管径
（mm）
	最大冲洗压力（MPa）

	自进喷头（I型）
	≤50
	75
	10

	自进喷头（I型）
	≤100
	100
	25

	自进喷头（II型）
	≤50
	75
	10

	自进喷头（II型）
	≤100
	100
	15

	二维旋转喷头
	≤50
	75
	20

	二维旋转喷头
	≤100
	100
	20



【条文说明】编制组在122.9米高的足尺实验塔，采用不同的喷头，对不同厨余垃圾排放系统的高压冲洗进行了足尺实验研究。
在移动位置清洗时，对不同的移动方式进行了研究（试验结果见表 9），发现：喷头不同的移动方式对系统压力波动差异没有明显的影响；如果使用向下移动喷头的方式会导致喷头直接伸入横支管中而造成巨大的系统压力波动。所以试验均采用向上移动喷头的形式。
[bookmark: 喷头移动方式对系统压力影响]表 9 喷头移动方式对系统压力影响
	喷头
	冲洗压力
	移动方向
	最大负压（Pa）
	发生楼层
	最大正压（Pa）
	发生楼层

	自进喷头（I型）
	10MPa
	向上
	-137
	5
	145
	4

	
	
	向下
	-130
	5
	119
	4

	
	15MPa
	向上
	-218
	6
	244
	3

	
	
	向下
	-194
	7
	192
	3

	自进喷头（II型）
	10MPa
	向上
	-233
	8
	217
	3

	
	
	向下
	-239
	6
	200
	5

	
	15MPa
	向上
	-396
	6
	279
	5

	
	
	向下
	-420
	5
	357
	6


同时研究了移动速度对系统压力的影响试验研究（试验结果见表 10），移动速度所引起的系统压力波动差异很小，最大负压出现楼层也基本相同，即使不同耐压管长度，最大负压相差也在10Pa以内。所以本规程中对喷头的移动速度不作规定。
[bookmark: 喷头移动速度对系统压力的影响]表 10 喷头移动速度对系统压力的影响
	喷头
	耐压管长度（m）
	移动速度(m/s)
	最大负压(Pa)
	楼层
	最大正压(Pa)
	楼层

	自进喷头（I型）
	15
	0.058
	-376
	8
	260
	7

	
	15
	0.075
	-367
	8
	244
	3

	
	30
	0.400
	-361
	5
	189
	4

	
	30
	0.283
	-362
	5
	210
	3



[bookmark: _Toc30662]8.3 小区就地处理装置
8.3.1 应建立设备的维护管理制度和操作指南，配备专职管理人员，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。
8.3.2 小区就地处理装置处于正常运行时，应对设备施行日常检查和定期功能检查。
8.3.3 当采用厨余垃圾就地处理装置时，运行管理应满足下列要求：
1 应按照《产品使用说明书》和《日常维护操作手册》做好设备的检修和维护管理，保障设备正常、安全运行；
2 应每日检查设备主要部件的运行状况，频率为每周1-2次，重点检查有无渗漏、冒水现象、堵塞及电机部件运转情况，做好巡检记录并签字确认；
3 应每周用高压水枪冲洗固液分离系统内的分离机网孔、清除异物，频率为每周1-2次；
4 应每月用高压水枪冲洗箱体内壁、清除异物，频率为每月1-2次；
5 应每月检查电机发热情况、绞龙有无异物缠绕卡顿现象，频率为每月1-2次；
6 应每月检查沉泥自动排放系统定期排污情况，有无管路堵塞，频率为每月1-2次；
7 应每年进行全机安全隐患排查，频率为每年1-2次，排查内容包括箱体、发热部件、控制线路、管路、紧固件等。



[bookmark: _Toc6920068][bookmark: _Toc479244232][bookmark: _Toc12354328][bookmark: _Toc13746285][bookmark: _Toc6824136][bookmark: _Toc530731666][bookmark: _Toc12089][bookmark: _Toc13821492][bookmark: _Toc525111752][bookmark: _Toc13473442][bookmark: _Toc10014481][bookmark: _Toc6839375]本规程用词说明
1. 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2. 本规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”。



[bookmark: _Toc479244233][bookmark: _Toc6920069][bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc13746286][bookmark: _Toc6839376][bookmark: _Toc13821493][bookmark: _Toc13473443][bookmark: _Toc10014482][bookmark: _Toc530731667][bookmark: _Toc12354329][bookmark: _Toc6824137][bookmark: _Toc525111753][bookmark: _Toc530731668][bookmark: _Toc6824138][bookmark: _Toc6839377][bookmark: _Toc515356581][bookmark: _Toc525111754][bookmark: _Toc515538020][bookmark: _Toc6920070]引用标准名录
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1
《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》GB 4706.49
《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T 8196
《电热和电磁处理装置基本技术条件 第1部分：通用部分》GB/T 10067.1
《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T 10233
《恶臭污染物排放标准》GB14554
《家用厨房设备》GB/T 18884
《家用废弃食物处理器》GB/T 22802
《高压清洗机》GB/T 26135
《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148
《下水道及化粪池气体监测技术要求》GB/T 28888
《污水排入城镇下水道水质标准》GB 31962
《室外排水设计规范》GB 50014
《建筑给水排水设计标准》GB50015
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
《机械设备安装工程及验收适用规范》GB50321
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50333
《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395
《家用不锈钢水槽》QB/T 4013
《塑料排水检查井应用技术指南》CJJ/T 209
《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233
《餐厨废弃油水自动分离设备》CJ/T 478
《塑料化粪池》CJ/T 489
《家庭厨余垃圾处理器》T/CNHA-1007
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