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[bookmark: _Toc220092101][bookmark: _Toc220092173][bookmark: _Toc232261369][bookmark: _Toc235933454][bookmark: _Toc28387575][bookmark: _Toc57807757]1  总    则
1.0.1  为规范卫生间管线与墙体集成系统的技术要求，确保工程质量，做到安全适用、技术先进、经济合理，制定本规程。
[bookmark: _GoBack]【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统是提高装配化装修水平的一种系统，是指采用全干式工法，在工厂预制所有管线与墙体结构、在现场拼接组装而成的集成化墙体，且预留对外接口，方便各种装饰面层实现快速扣装。
传统的内隔墙作业先砌筑墙体，然后在墙体基层上开槽预埋管线，最后采用抹灰、腻子、涂料或其他饰面等湿作业工法完成墙面装饰层，存在工业化水平低、劳动生产率低、质量参差不齐、污染程度高等问题，这种粗放型的作业方式已经无法适应可持续发展的要求。
卫生间管线与墙体集成系统采用工厂化生产，质量稳定、节约能源和建材资源、促进资源的回收利用、最大程度地减少环境污染和资源浪费、还可显著提供劳动效率，具有显著的环境效益和经济效益。
目前，卫生间管线与墙体集成系统的应用技术尚无完整的标准依据，为规范该产品在室内装修工程中的应用，指导工程的设计、施工、验收等，确保工程质量，有必要编制应用技术规程。
1.0.2  本规程适用于民用建筑与一般工业建筑的卫生间管线与墙体集成系统的设计、施工及质量验收。
【条文说明】室内隔墙，特别是墙体内敷设多种管道的，均可参照使用。
1.0.3  卫生间管线与墙体集成系统的应用除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

[bookmark: _Toc220092102][bookmark: _Toc220092174][bookmark: _Toc232261370][bookmark: _Toc235933455][bookmark: _Toc28387576][bookmark: _Toc57807758]
2  术    语
2.0.1  卫生间管线与墙体集成系统    bathroom pipeline and wall integrated system
以墙体骨架模块组合成龙骨骨架，并与连接模块、设备管线等组合，必要时填塞岩棉、玻璃棉等填充材料，两侧或单侧以面板覆面的非承重隔墙。
【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统具有以下特点：
布局自由化：墙体分布自由化带来空间分配自由化，卫生间器具位置布置自由化。
经济性：通过标准化、工业化、规模化的生产方式，实现现场施工速度快、提高劳动效率、改善作业环境、降低劳动依赖，从而降低现场施工周期，减少现场交叉施工，杜绝现场管线施工错误。
节能环保：最大程度减少了在制造、流通、安装、使用、拆改、回收的全寿命过程中对环境的持续影响；减少建筑垃圾排放和污染；墙体结构可拆除并二次利用。
维护简便：墙体结构内管线便于排查可能的渗漏。
2.0.2  墙体骨架模块    wall frame module
以异型钢管、角接件、紧固件等装配而成的双排龙骨单元。
2.0.3  角接件    angel connector 
用于正交异型钢管之间的连接、采用紧固件固定、由热镀锌钢板冲压制成的连接件。
2.0.4  连接模块    connection module
直接与墙体龙骨骨架连接、用于卫生洁具或附墙设备安装的预制标准单元，分为：座便器连接模块、台盆连接模块、附墙设备连接模块。
2.0.5  连接件    connector
用于龙骨骨架与墙、顶或地面连接，或墙体骨架模块之间连接用的，由紧固件固定的部件。

[bookmark: _Toc57807759][bookmark: _Toc220092103][bookmark: _Toc220092175][bookmark: _Toc232261371][bookmark: _Toc235933456][bookmark: _Toc28387577]
3  基 本 规 定
3.0.1  卫生间管线与墙体集成系统的设计宜采用设计协同的方法，对各专业技术领域进行整体优化；施工图纸应全面、准确，表达深度应满足施工装配的要求。
【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统主要组成材料在工厂生产制造，在主体设计阶段就需要通过一体化设计实现系统与各相关专业设计的集成和匹配。
3.0.2  卫生间管线与墙体集成系统设计应采用通用化、标准化的方法，通过模块和模块组合的方法满足系列化、多样化的要求。
【条文说明】对于卫生间管线与墙体集成系统设计，少规格、多组合是重要原则，尽可能实现产品的通用和互换，达到降低制造成本、降低装配难度、提高生产速度和工人的劳动效率、降低造价的目的。
3.0.3  卫生间管线与墙体集成系统设计应遵循模数化原则，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。
【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统采用工厂化生产，模数化是设计标准化和部品标准化的前提和基础。现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002 对建筑模数、优先尺寸、模数协调都做了明确的规定，有利于提高卫生间管线与墙体集成系统的标准化程度和材料的出材率。
3.0.4  卫生间管线与墙体集成系统应满足部品检修更换、设备与管线使用维护的要求。
【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统应立足于建筑全生命周期，通过设计统筹后期运维、维修和更换。
3.0.5  卫生间管线与墙体集成系统模块、部品部件尺寸设计应根据出材率、生产、安装、使用要求等，与原材料的规格尺寸相协调。
【条文说明】目的是为提高出材率，降低材料消耗。
3.0.6  卫生间管线与墙体集成系统施工应进行精细化管理，宜采用绿色施工模式，减少现场切割作业和建筑垃圾。



[bookmark: _Toc57807760]
4  材    料
[bookmark: _Toc57807761][bookmark: _Toc3960854]4.1  墙体材料
4.1.1  异型钢管应采用连续热镀锌钢板及钢带冷加工制成，钢板及钢带应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的有关规定，牌号为DX51D+Z。
4.1.2  异型钢管（图4.1.2）的尺寸允许偏差应符合现行国家标准《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728的有关规定。
[image: ]
图4.1.2  异型钢管示意图
4.1.3  角接件、连接件宜采用镀锌钢板冲压而成，尺寸偏差应符合现行国家标准《冲压件尺寸公差》GB/T 13914的有关规定。
4.1.4  紧固件应符合现行国家标准《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11等的有关规定。
4.1.5  面板宜采用耐水纸面石膏板、纤维增强硅酸钙板、纤维水泥板等，并符合国家现行标准《纸面石膏板》GB/T 9775、《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1和《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的有关规定。
4.1.6  填充材料宜采用岩棉和玻璃棉材料。岩棉应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686的有关规定；玻璃棉应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的有关规定。

[bookmark: _Toc57807762]4.2  管道管线
4.2.1  卫生间用排水管道及管件宜采用高密度聚乙烯管材管件，并应符合现行行业标准《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T 50的有关规定。
4.2.2  卫生间用给水管道宜采用耐腐蚀、安装连接方便的不锈钢、铜、PE-X或铝塑等管材管件。不锈钢管材管件应符合现行行业标准《薄壁不锈钢钢管》CJ/T 151的有关规定；铜管材管件应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 10833的有关规定；PE-X管材管件应符合现行国家标准《冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材》GB/T 18992.2的有关规定；铝塑管材管件应符合现行国家标准《铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管》GB/T18997.1或《铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管》GB/T18997.2的有关规定。


[bookmark: _Toc220092104][bookmark: _Toc220092176][bookmark: _Toc232261372][bookmark: _Toc235933457][bookmark: _Toc28387578][bookmark: _Toc220092105][bookmark: _Toc220092177][bookmark: _Toc232261373][bookmark: _Toc235933458][bookmark: _Toc57807763]
5  设    计
[bookmark: _Toc28866648][bookmark: _Toc57807764]5.1  一般规定
[bookmark: _Toc468366166][bookmark: _Toc3960863][bookmark: _Toc22562670][bookmark: _Toc28866649]5.1.1  卫生间管线与墙体集成系统设计应满足空间环境、功能布局、部品安装、安装工艺和运营维护等各环节的要求。
【条文说明】设计方法和内容包括设计对整体技术的实施所起的重要作用。设计应充分掌握新技术体系对整体性和系统性的要求，将实施环节纳入设计程序，对各实施环节提出技术要求。
5.1.2  卫生间管线与墙体集成系统设计应选用易于集成装配的预制模块和成熟配套的技术体系。
5.1.3  卫生间的空间布局和功能尺寸应满足使用要求，用水设备宜布置成I型或L型；当卫生间和厨房相邻时，用水设备宜在两者的分室隔墙上布置。
5.1.4  卫生间管线与墙体集成系统的定位可通过设置模数网格控制，宜采用界面定位法。
【条文说明】卫生间管线与墙体集成系统设计应保证部品设计尺寸具有良好的分割和组合关系。模数化网格设计是将空间、部品及部件的形状及组装关系定位在模数坐标网格中，使部品部件的外形尺寸占有整数倍的网格格距。运用模数化网格设计方法，可直观地表达特定区域内空间与部品、部品与部品的尺寸和定位关系。同时，运用模数网格可以获得通用空间和部品尺寸规格系列化标准，实现不同功能产品在尺寸通用、规格一致的条件下的功能互换。
5.1.5  卫生间管线与墙体集成系统的尺寸及安装位置公差应协调生产和安装要求，施工误差等确定。
5.1.6  卫生洁具的布置应遵循人体工程学的要求，布置应合理，并宜满足适老化的要求。
5.1.7  生间管线与墙体集成系统设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等的有关规定。
5.1.8  无障碍设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。
[bookmark: _Toc57807765]5.2  标准化设计
5.2.1  龙骨骨架由墙体骨架模块组合而成。墙体骨架模块为双排龙骨结构（图5.2.2），且应符合下列规定：
1  相邻横龙骨间距不应大于600mm，相邻竖龙骨间距不应大于1200mm，双排龙骨间距不应小于120mm，且竖龙骨不得超过3列；
2  竖龙骨宜采用整根异型钢管，同一根竖龙骨仅允许接长一次。


[image: ]
图5.2.2  墙体骨架模块结构示意图

5.2.2  龙骨骨架尺寸依与墙、顶、地的关系而定，应符合表5.2.3的规定。
表5.2.2  龙骨骨架尺寸要求
	龙骨骨架
	高度H
（mm）
	长度L
（mm）
	厚度T
（mm）

	类型
	示意图
	
	
	

	依附于基墙上
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590557288(1).png]
	≤5000
	--
	120≤T≤450

	独立隔墙（四面固定）
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590557579(1).png]
	≤3600
	--
	120≤T≤450

	
	
	≤4500
	≤3500
	120≤T≤450

	独立隔墙（顶地固定或两侧墙+地固定或顶地一侧墙固定）
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590557855(1).png]
	≤3600
	≤2500
	120≤T≤450

	独立隔墙（地固定或一侧墙+地固定
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590558203(1).png]
	≤1500
	≤2500
	120≤T≤440

	独立隔墙（一侧墙+地固定，不可安装台盆）
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590558272(1).png]
	≤2000
	≤1000
	120≤T≤450



【条文说明】对墙体骨架模块进行组合和配置、选择和组织，获得不同类型、规格的多样化卫生间墙体形式，满足设计意图和用户需求。这些墙体的尺寸与模块化设计密切相关，本条给出了不同组合下墙体尺寸的要求。
5.2.4  连接模块（图5.2.3）应满足卫生洁具等附墙设备的安装要求，且应与墙体骨架连接牢固。 

[image: ]
5.2.5  面板宜整板竖向或横向铺设，竖向接缝应位于竖龙骨的中心部位。
[bookmark: _Toc57807766]5.3  建筑设计
5.3.1  建筑设计应协调结构、设备等专业共同确定设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留等。
【条文说明】建筑设计应综合考虑卫生间管线与墙体集成系统装配技术条件和装配式技术的实施，应处理好窗口等内外装配交接面的技术尺寸和收口关系。
5.3.2  主体骨架的连接设计应符合下列规定：
1  当采用固定单根异型钢管的连接件（图5.3.2）与墙、顶或地连接固定时，应采用M8膨胀螺栓；
2  当采用同时固定两根异型钢管的连接件（图5.3.2）与墙、顶或地连接固定时，宽度范围是140mm～220mm；
3  与墙、顶或地连接固定时，固定点间距不应大于1000mm，距端头距离不大于100mm；
4  相邻墙体骨架模块应采用同时固定两根异型钢管的连接件（图5.3.2）进行连接固定，固定点间距不应大于1000mm。
[image: ]      [image: ]
[image: ]        [image: ]     [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1590646623(1).png]
图 5.3.2  主体骨架的连接示意图
5.3.3  门窗洞口尺寸、位置应按设计要求开设。有隔声要求的墙体上开设门窗时，应采用符合隔声要求的门窗，且门窗与门窗框接触位置宜安装隔声密封条。
5.3.4  自由端处的竖龙骨宜采用加强件（图5.3.2）增强。

[image: ]        [image: ]
图 5.3.4  自由端处竖龙骨加强示意图

5.3.5  面板的设置应符合下列规定：
1  面板宜竖向铺设，长边接缝宜落在竖龙骨上；
2  墙体两侧的面板及墙体一侧的内外两层面板应错缝排列；
3  墙体一侧上、下面板的垂直接缝应错缝。
5.3.6  卫生洁具等附墙设备的连接设计应符合下列规定：
1  荷载小于40kg/m且设备突出墙体不超过300mm时，设备连接件或吊挂件应直接固定在墙体骨架的竖龙骨或横龙骨上；
2  荷载大于40kg/m且不大于70kg/m、且设备突出墙体不超过300mm时，设备连接件或吊挂件应直接固定在竖龙骨上，固定点可使用M8固定夹固定；
3  荷载大于70kg/m时，应与连接模块固定，连接模块应预先固定在墙体骨架上。
5.3.7  卫生间防水防潮构造设计应符合下列规定：
1  面板应采用耐水纸面石膏板、纤维增强硅酸钙板、纤维水泥板；
2  当采用防水底盘时，墙面应采用防水涂料进行处理，防水高度为全高；
3  若不采用防水底盘时，地面和墙面应采用防水涂料进行处理，地面与墙面防水应连续，墙面防水高度为全高。
5.3.8  隔声构造设计应符合下列规定：
1  有隔声要求的墙体应采用密度较大的面板材料，龙骨与主体结构间宜采用隔声垫或隔声带等进行处理；
2  当墙体需要提高隔声效果时，可增加面板层数，并应在空腔内填隔声材料。填充材料应上下满铺并固定牢固，厚度应经过隔声计算。
5.3.9  应在与给水排水、电气等预留接口连接处设置检修口，检修口外应有便于安装和检修的操作空间。
[bookmark: _Toc22562671][bookmark: _Toc28866650][bookmark: _Toc57807767]5.4  设备及管线设计
[bookmark: _Toc468366174]5.4.1  给水排水、暖通和电气等应进行管线综合设计，竖向管线应集中布置，横向管线应避免交叉，不同管线间净距离和交叉时防护措施应符合国家现行标准的有关规定。
【条文说明】管线综合设计是设计重点，应包括各专业安装施工的精细化设计和布线的要求。
5.4.2  设备与管线宜选用装配化集成部品，接口应标准化，满足通用性和互换性的要求。
【条文说明】部品的功用和互换性是装配式设计的重点，给水排水、采暖、电气等管线及各种接口采用标准化装配式产品。
5.4.3  冷热给水管线、排水管道，配电线路、设备插座接口点位及开孔尺寸应准确。
5.4.4  设备和管线的深化加工设计应满足工厂预制加工、现场装配安装的工艺要求。
5.4.5  卫生间的给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。
5.4.6  卫生间给水管线设计应符合下列规定：
1  冷水、热水管道应选用不锈钢、铜管等金属管材；
2  给水管线及其接口应定尺定位；
3  给水、热水管连接方式应采用卡压连接等简单方便连接方式；
4  冷水管道宜采用环路或串联的设计方式，热水管道宜采用串联的设计方式；
5  冷热水系统宜设置智能换水器等防死水措施；
6  给水、热水管线应做颜色标识区分；
7  敷设在墙面系统架空层中的冷、热水管线应固定牢固，并应按设计要求采取保温、防结露措施。
5.4.7  卫生间排水管道设计应符合下列规定：
1  排水方式宜采用同层排水技术；
2  排水管道应采取隔声降噪措施；
3  排水立管可采用特殊单立管技术，做法可按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定执行；
4  排水系统宜采用污废水合流系统。
5.4.8  卫生间的供暖通风管道设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风于空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
5.4.9  供暖通风设备需在墙体预留孔洞时，与墙体系统的连接设计应符合本规程第5.3.6条的规定。
5.4.10  卫生间的电气管线设计应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《住宅电气设计规范》JGJ 242的有关规定，并应符合下列规定：
1  电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，导线应采用铜线；
2  线缆应穿管或线槽保护，严禁直接敷设；线缆敷设不应有接头；
3  应设置等电位联结或预留局部等电位联结的接地端子；
4  宜预留呼救报警智能化接口。
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[bookmark: _Toc57807768]6  施 工 安 装
[bookmark: _Toc28866652][bookmark: _Toc57807769][bookmark: _Toc220092106][bookmark: _Toc220092178][bookmark: _Toc232261374][bookmark: _Toc235933459][bookmark: _Toc28387580]6.1  一般规定
6.1.1  施工单位应按设计文件要求和工程实际编制专项施工方案，宜包括下列内容：
1  设计布置图；
2  施工安装方案：施工安装人员、机械机具组织调配、现场布置、安装工艺要求、安装顺序，工期进度要求等；
3  施工安装界面条件：空间尺寸、管线安装预留、现场条件要求等；
4  施工安装工序的检查、验收要求、成品保护以及质量保证措施，安全、文明施工及环保措施要求等。
6.1.2  施工单位应对施工人员进行技术培训，熟悉施工设计图纸、安装工艺、安装顺序、工期进度、安全措施、环保措施及施工检查验收技术文件。
6.1.3  批量施工安装前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经建设相关各方确认后方可进行工程施工安装。
【条文说明】在全面施工前，先进行样板墙/间的施工，样板墙/间施工中采用的材料、施工工艺以及达到的装饰效果应经过设计、建设、监理及相关单位确认。
6.1.4  卫生间管线与墙体集成系统安装过程中，各专业应密切配合，做好专业交接，合理安排工序，预留孔洞等处的加强措施应符合设计要求。
6.1.5  卫生间管线与墙体集成系统安装过程中，应对已完成工序的半成品及成品进行保护。
[bookmark: _Toc57807770]6.2  安装准备
6.2.1  卫生间管线与墙体集成系统安装施工应在结构工程验收完成后进行。
6.2.2  施工现场应保持干燥，地面不应有积水。施工部位的地面应洁净，不得有积垢、灰尘、油污和杂物。
6.2.3  施工安装现场环境温度不宜低于为5℃。
6.2.4  卫生间管线与墙体集成系统在施工中应采取安全和劳动保护措施，并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。
[bookmark: _Toc57807771]6.3  安装工艺
6.3.1  卫生间管线与墙体集成系统安装宜包括放线、安装墙体骨架模块、安装门窗框、安装连接模块、铺设管线、安装面板等工序（图6.3.1）。
 (
放线
)

 (
安装
墙体骨架模块
)

 (
安装
门窗框
)

 (
安装
连接模块
)

 (
铺设管线
)


 (
安装面板
)

 (
安装附墙设备连接件及吊挂件
)

图6.3.1  卫生间管线与墙体集成系统施工安装流程示意图
6.3.2  应按墙体骨架模块的宽度在隔墙与上、下及两边墙体相接处弹线。弹线应清楚、位置准确。在墙体位置上弹线，标出门窗位置。
6.3.3  墙体骨架模块的安装时应由墙的一端开始排列，采用连接件将墙体骨架模块与顶、地、墙或柱连接牢固；相邻两个墙体骨架模块应采用连接件连接牢固。
6.3.4  设备和管线安装应符合下列规定：
1  设备及管线安装施工前，应复核所用材料和产品的合格证、安装说明及操作要求，应确认产品配件齐全，表面无破损或其他质量问题；
2  设备的连接件、吊挂件或连接模块应与墙体骨架模块安装同步进行；
3  管线施工前，应根据设计图纸统一弹出管线安装控制线，明确管线走向和接口位置；
4  管线应在龙骨骨架内穿管架设并有效固定，电源插孔线盒应固定于骨架上，不得后凿墙体埋设；
5  面板安装前，设备及管线应通过隐蔽工程验收。
6.3.5  龙骨骨架安装完成后，应检查骨架牢固程度、整体平整度和立面垂直，并应按设计要求检查门窗框、各种附墙设备连接件、吊挂件或连接模块、管线的安装和固定。龙骨骨架安装允许偏差应符合表6.3.5的规定。
表6.3.5   龙骨骨架安装允许偏差
	项目
	允许偏差
	检验方法

	竖向龙骨间距（mm）
	≤3
	用钢直尺或卷尺检查

	整体平整度（mm）
	≤2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	立面垂直度（mm）
	≤3
	用2m垂直检测尺检查

	附墙设备、管线
	固定牢固，管线不得外露
	手扳检查，观察检查


6.3.6  面板的安装应符合下列规定：
1  面板应由下至上、错缝排列，龙骨两侧的面板也应错缝排列；
2  面板用自攻螺钉固定时，应用电动螺钉枪一次打入，沿面板周边螺钉间距不应大于200mm，中间部分螺钉间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10mm~15mm；
3  应从板的中部向周边固定，且所有螺钉头均应沉入板面1mm，钉孔处应涂抹防锈漆，防锈漆完全干燥后用密封胶填平，干燥24h后方可进行后续施工；
4  面板宜使用整板，拼接时应自然靠近，不得强压就位；
5  铺放墙体内的玻璃棉、岩棉板等填充材料应与另一侧面板的安装同时进行；若为单面墙，应先铺放填充材料再固定面板；填充材料应铺满铺平，安装牢固，不得松脱下垂，其厚度由设计确定。
6.3.7  面板接缝的处理应符合下列规定：
1  相邻两块面板的端头接缝应自然靠紧；
2  清洁接缝表面，用接缝腻子将接缝补平；然后在板缝处粘贴接缝纸带，用抹刀将接缝腻子批涂在接缝纸带上，应分层多次进行，待接缝完全干燥后，打磨至表面平整光滑。
6.3.8  门窗安装应符合下列规定：
1  门和门套安装前应复核安装控制线；
2  门套、窗套应安装牢固，与墙面、窗框、门框或门窗洞口等的连接处应进行可靠密封。
6.3.9  转角处理应符合下列规定：
1  阴角角缝应用接缝腻子填实，待完全干燥后用细砂纸或电动打磨器打磨平整；
2  阳角角缝宜用金属护角固定保护，固定钉距不应大于200mm。护角表面应用接缝腻子满覆，不得外露，待完全干燥后用细砂纸或电动打磨器打磨平整。
[bookmark: _Toc28387584][bookmark: _Toc57807772]
7  质 量 验 收
[bookmark: _Toc28866656][bookmark: _Toc57807773][bookmark: _Toc28387585]7.1  一般规定
[bookmark: _Toc530151407][bookmark: _Toc532910642][bookmark: _Toc530151419][bookmark: _Toc532910654][bookmark: 1]7.1.1  卫生间管线与墙体集成系统的施工质量验收，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等的有关规定。
7.1.2  卫生间管线与墙体集成系统所用部品、设备和主要材料应符合设计规定。部品或材料进场时，应提供产品合格证书、质量检验报告等文件。
7.1.3  卫生间管线与墙体集成系统质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。
7.1.4  卫生间管线与墙体集成系统应对下列项目应进行隐蔽工程验收，并应有文字记录和图像资料：
1  龙骨骨架中设备管线安装及水管试压；
2  龙骨骨架安装；
3  设备连接件、吊挂件、连接模块安装；
4  填充材料的设置。
7.1.5  卫生间管线与墙体集成系统验收时应检查下列文件和记录：
1  施工图、设计说明及其他设计文件；
2  主要组成材料的产品合格证、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；
3  隐蔽工程验收记录和图像资料；
4  施工记录；
5  其他资料。
7.1.6  卫生间管线与墙体集成系统验收的检验批划分应符合下列规定：
1  每50间应划为一个检验批，不足50间也应划为一个检验批；划分检验批也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位或建设单位共同商定；
2  每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。
[bookmark: _Toc429302702][bookmark: _Toc429303683][bookmark: _Toc435022792][bookmark: _Toc437265640][bookmark: _Toc437267613][bookmark: _Toc439678790][bookmark: _Toc464732601][bookmark: _Toc464740628][bookmark: _Toc516821641][bookmark: _Toc531014781][bookmark: _Toc531014862][bookmark: _Toc4705723][bookmark: _Toc28866657][bookmark: _Toc57807774][bookmark: _Toc508117257]7.2  墙    体
[bookmark: _Toc57807775]主控项目
7.2.1  卫生间管线与墙体集成系统的主要材料和辅助材料品种、规格、性能应符合设计要求。有隔声、隔热、耐火极限等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。
检验方法：观察；检查产品合格证、进场验收记录、性能检测报告和复验报告等质量证明文件。
7.2.2  墙体骨架模块的尺寸、位置及连接方法应符合设计要求。
检验方法：尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。
7.2.3  龙骨骨架与基体结构的连接应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。
检验方法：手板检查；检查隐蔽工程验收记录。
7.2.4  龙骨骨架内设备管线的安装应牢固、位置准确，设备连接件、吊挂件和连接模块的安装应牢固、位置准确，填充材料的设置应符合设计要求。
检验方法：核查隐蔽工程验收的记录。
7.2.5  面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。
检验方法：观察；手扳检查。
7.2.6  面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
检验方法：观察。
[bookmark: _Toc28866658][bookmark: _Toc57807776]一般项目
[bookmark: _Toc22825254][bookmark: _Toc22827725][bookmark: _Toc519154375][bookmark: _Toc519154379]7.3.1  墙体表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。
检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。
7.3.2  墙体上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
检验方法：观察。
7.3.3  墙体内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。
检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。
7.3.4  墙体安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.4的规定。
表7.3.4  墙体安装允许偏差和检验方法（mm）
	项目
	允许偏差
	检验方法

	
	纸面石膏板
	纤维水泥板、硅酸钙板
	

	立面垂直度
	3
	4
	用2m垂直检测尺检查

	表面平整度
	3
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	阴阳角方正
	3
	3
	用200mm直角检测尺检查

	接缝高低差
	1
	1
	用刚直尺和塞尺检查



[bookmark: _Toc57807777]7.3  给水排水
[bookmark: _Toc485385447][bookmark: _Toc488180567][bookmark: _Toc488409739][bookmark: _Toc492549111][bookmark: _Toc498097760][bookmark: _Toc57807778]主控项目
7.3.1  冷水管道和热水管道水压测试按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
检验方法：现场观测和放水检查。
7.3.2  给水系统交付使用前，各用水点必须进行通水试验并做好记录。
检验方法：观察和开启阀门、水嘴等放水。
7.3.3  给水系统试压合格后，应按规定在竣工验收前进行冲洗和消毒，并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
检验方法：检查有关部门的检测报告。
7.3.4  同层排水系统隐蔽安装的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其试验要求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
检验方法：灌水检查。
7.3.5  同层排水系统横支管的坡度必须符合设计或现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定
[bookmark: _Toc498097761][bookmark: _Toc57807779]一般项目
7.3.6  给水管道、热水管道和阀门安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
检验方法：观察和尺量检查。
7.3.7  管道支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和现行行业标准《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232的有关规定。
检验方法：观察、尺量和手扳检查。
7.3.8  热水管道应采取保温措施，保温厚度应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
7.3.9  冷水管道应采取防结露措施，防结露保温厚度应符合设计要求。
检查方法：观察和尺量检查。
7.3.10  排水管道安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和现行行业标准《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232的有关规定。
检验方法：观察和尺量检查。
[bookmark: _Toc57807780]7.4  暖  通
[bookmark: _Toc57807781]主控项目
7.4.1  动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行模拟动作试验；照明宜作8h全负荷试验。
7.4.2  导线截面应符合设计要求。
[bookmark: _Toc57807782]一般项目
7.4.3  嵌入式安装的开关、插座面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划痕、污损；相邻的开关布置应匀称，开关控制有序。
检验方法：观察、开灯检查。
7.4.4  等电位联结线应采用专用接线端子或包箍连接；连接应紧密牢固，防松零件应齐全，包箍宜与接点材质相同。
检验方法：观察检查。
[bookmark: _Toc488409744][bookmark: _Toc492549116][bookmark: _Toc498097765][bookmark: _Toc57807783]7.5  电  气
[bookmark: _Toc485385452][bookmark: _Toc488180573][bookmark: _Toc488409745][bookmark: _Toc492549117][bookmark: _Toc498097766][bookmark: _Toc57807784]主控项目
7.5.1  导线截面应符合设计要求。
[bookmark: _Toc485385453][bookmark: _Toc488180574][bookmark: _Toc488409746][bookmark: _Toc492549118][bookmark: _Toc498097767][bookmark: _Toc57807785]一般项目
7.5.2  嵌入式安装的开关、插座面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划痕、污损；相邻的开关布置应匀称，开关控制有序。
检验方法：观察、开灯检查。
7.5.3  等电位联结线应采用专用接线端子或包箍连接；连接应紧密牢固，防松零件应齐全，包箍宜与接点材质相同。
检验方法：观察检查。

[bookmark: _Toc220092123][bookmark: _Toc220092195][bookmark: _Toc223334672][bookmark: _Toc232261388][bookmark: _Toc235353516][bookmark: _Toc235933474][bookmark: _Toc28387600][bookmark: _Toc57807786]
本规程用词说明
1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2规程中指定按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
[bookmark: _Toc232261389][bookmark: _Toc235353517][bookmark: _Toc235933475][bookmark: _Toc28387601][bookmark: _Toc57807787]
引用标准名录
《建筑模数协调标准》GB/T 50002
《建筑给水排水设计规范》GB 50015
《建筑照明设计标准》GB 50034
《低压配电设计规范》GB 50054
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
《民用建筑供暖通风于空气调节设计规范》GB 50736
《无障碍设计规范》GB 50763 
《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518
《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1
《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5 
《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728
《纸面石膏板》GB/T 9775
《住宅卫生间功能尺寸系列》GB/T 11977
《冲压件尺寸公差》GB/T 13914
《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795
《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80
《住宅电气设计规范》JGJ 242
《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1
《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1
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