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[bookmark: _Toc65760460][bookmark: _Toc8983648][bookmark: _Toc78791284]总则
[bookmark: _Toc65760461][bookmark: _Toc8983649]1.0.1 为规范多功能清污分流井的建设和运行管理，制定本规程。
【条文说明】
本条说明编制目的。
多功能清污分流井是合流制和分流制排水系统中的一个重要设施。为做到设施安全、经济、高效运行，提升水环境质量，特制定本规程。
[bookmark: _Toc8983651][bookmark: _Toc65760462]1.0.2 本标准适用于城镇合流制和分流制排水系统多功能清污分流井的设计、施工、验收和运行管理。
【条文说明】
本条说明本规程的适用范围。
1.0.3 多功能清污分流井的主体结构设计使用年限不应低于50年,井内主要设备的主体构建使用寿命不应低于50年，并符合设备质量要求的标准。
【条文说明】
本条说明多功能分流井的设计使用寿命。
[bookmark: _Toc65760463]1.0.4 多功能清污分流井的建设和运行管理除满足本规程外，尚应符合国家现行标准的规定。
【条文说明】
本条说明本规程与现行国家标准的关系。


[bookmark: _Toc65760464][bookmark: _Toc78791285]术语
[bookmark: _Toc65760466]2.0.1 多功能清污分流井 multi-function sewage separation well
一种应用在排水系统中的清污分流设施，通过实时采集井内的污染物浓度、液位、流量和当地雨量等信息，可实现清污识别、井内溢流水位控制、防止水体倒灌、限制截流管流量和防止污水倒流等功能。
2.0.2 浮动挡板 floating baffle
   利用水的浮力作用可随液面升降而上下运动的挡渣设备，用以阻止漂浮物进入下游管道或自然水体。
2.0.3 柔性阀 flexible valve
   以高强度橡胶为阀芯，采用气动控制的截流装置。
2.0.4 插入式柔性阀 plug in flexible valve
   利用高强度橡胶阀芯，插入排水管道内的截流装置。





[bookmark: _Toc78791286]基本规定
3.0.1多功能清污分流井（以下简称分流井）分为下开式堰门分流井、柔性阀分流井和一体化分流井。
3.0.2分流井主体应包括井体、进水管、出水管、截流管和井内控制及监测设备。
【条文说明】
本条说明分流井的结构形式。
分流井截流管一般接至下游的污水系统，当下游污水管道及污水处理系统没有能力时，应设置调蓄或就地处理设施，截流管前的设备应能实现截流量可控和防止污水倒流。分流井出水管一般接至下游的雨水管或自然水体，出水管前的设备应能防止下游水体的倒灌。
3.0.3下开式堰门分流井适用于DN≥1000进水管的分流，截流管前应安装限流闸门，出水管前应安装下开式堰门，井内安装浮动挡板，其构造形式如图3.0.3。
[image: ]
图3.0.3下开式堰门分流井构造图
1-进水管；2-截流管；3-出水管；4-限流闸；5-下开式堰；6-浮动挡板；7-井体  8-进水区  9-出水区
【条文说明】
本条说明下开式堰门分流井的结构形式。
出水管前的下开式堰门向下运动为开启，向上运动为关闭，堰门可以实现排口的防倒灌，在防倒灌的同时也不会影响分流井的排水安全，如果在雨天发生事故断电时，堰门可以靠重力自动开启；限流闸采用上开式结构，闸门的开度根据工艺的需要智能控制；浮动挡板浮在井内液面以上，随着液位的升降而浮动，可以防止雨水中的漂浮物进入河道。
3.0.4柔性阀分流井适合用于DN≤1500进水管的分流，截流管前应安装柔性阀，出水管应根据水体防倒灌要求安装柔性阀，井内安装浮动挡板，其构造形式如图3.0.4。
[image: ]
图3.0.4柔性阀分流井构造图
1-进水管；2-截流管；3-出水管; 4-柔性阀；5-浮动挡板；6-井体 7-进水区  8-出水区
【条文说明】
本条说明柔性阀分流井的结构形式。
柔性阀阀芯启闭控制的气压不应超过1bar，出水管前的柔性阀不应影响排水的安全，柔性阀平时保持充气关闭的状态，当降雨发生事故断电时，柔性阀可自动泄气打开流道，保证排水的安全。浮动挡板浮在井内液面以上，随着液位的升降而浮动，可以防止雨水中的漂浮物进入河道。
3.0.5一体化分流井适用于DN≤800进水管的分流，截流管前应安装插入式柔性阀，出水管应根据水体防倒灌要求安装插入式柔性阀，构造形式如图3.0.5。
[image: ]
1-进水管；2-截流管；3-出水管； 4-插入式柔性阀；5-井体
图3.0.5一体化分流井构造图
【条文说明】
本条说明一体化分流井的结构形式。
一体化分流井将井体、管道、插入式柔性阀和监测仪器集成在一起，在工厂内进行组装和调试，然后运至现场安装。插入式柔性阀直接安装在截流管道内，启闭控制气压不应超过1bar。出水管是否设置插入式柔性阀应根据排水系统要求确定。一体化分流井供电系统可采用市电或采用光伏太阳能发电板供电。






[bookmark: _Toc65760479][bookmark: _Toc78791287]设计
[bookmark: _Toc65760480][bookmark: _Toc78791288]一般规定
[bookmark: _Toc65760470][bookmark: _Toc8983667]4.1.1应根据排水体制、雨污水混接错接的程度以及排水系统特征等因素，并结合水环境保护目标和降雨情况合理设置分流井。宜按照以下情况设置分流井：
1 在分流制排水单元的雨水管道接入市政雨水管前宜设置分流井，见图4.1.1-1；
2 在合流制排水单元的合流管道接入市政排水管道前宜设置分流井，见图4.1.1-2；
3 在分流制雨水管道排入水体前宜设置分流井，见图4.1.1-3；
4 在截流式合流制排水系统的合流管接入市政截流干管时，宜在截流干管前设置分流井，见图4.1.1-4。

	[image: ]

	图4.1.1-1 分流制排水单元分流井设置位置示意图

	[image: 35ddb92d7c2ed8e0903184cee86d345]

	图4.1.1-2 合流制排水单元分流井设置位置示意图

	[image: ]

	图4.1.1-3 分流制排水系统排入河道或水体前分流井设置位置示意图

	[image: ]

	图4.1.1-4 截流式合流制排水系统进入截流干管前分流井设置位置示意图


[bookmark: _Toc65760471]【条文说明】
本条说明分流井位置的设置原则。
分流井应与排水管网、泵站、调蓄设施、处理设施和景观绿化等工程设施的功能和能力协调一致，不得影响排水安全。
图4.1.1-1表示的场景是源头区域和市政排水系统均为分流制的排水系统，分流井用于将分流制排水单元雨水管内的混错接的生活污水和降雨时的初期雨水截流至污水管，分流制排水单元中后期较干净的雨水排至市政雨水管道；
图4.1.1-2表示的场景是源头区域为合流制，市政排水系统为分流制排水系统，分流井用于将合流制排水单元合流管内的旱流污水和降雨时一定截流倍数的合流污水截流至污水管，超过截流能力的合流污水再排至市政雨水管；
图4.1.1-3表示的场景是分流制市政排水系统，在雨水管排入水体前，设置分流井用于将雨水排口前混错接的生活污水和降雨时的初期雨水截流至污水管，雨水管中后期较干净的雨水排至水体；
图4.1.1-4表示的场景是截流式合流制市政排水系统，设置分流井用于将合流制排口内的旱流污水和降雨时一定截流倍数的合流污水截流至截流干管，超过截流能力的污染浓度较低的合流污水再排至水体。
4.1.2当分流井截流污水不能靠重力流排放至下游污水系统时，应设置提升泵进行提升。
【条文说明】
关于分流井内设置提升泵的规定。
当分流井进水管旱流污水水位低于下游接入的污水井水位时，应设置水泵提升。水泵可以设置在分流井内，也可以设置在分流井外。
4.1.3分流井截流管进口应设置限流设施。
【条文说明】
关于分流井截流限流的规定。
降雨时随着分流井水位上升，截流管输送流量超过下游管道输送能力时，将会造成下游管道溢流，所以应在截流管进口前设置限流设施控制截流量。
4.1.4分流井截流管应防止污水倒流。
【条文说明】
关于分流井截流管防污水倒流的规定。
当污水系统的水位高于雨水管水位时，污水会倒流至雨水管，所以截流管应能防止下游污水的倒流。
4.1.5分流井应具备就地控制的功能，并宜实现数据上传和远程控制。
【条文说明】
关于分流井设备控制等的原则规定。
4.1.6分流井的检修盖板宜设置防坠落设施。
【条文说明】
关于分流井检修盖板设置防坠落设施的规定。
4.1.7分流井清污识别的方式可采用液位法、水质法、流量法、时间法、雨量法，应根据实际应用场合综合考虑确定。
【条文说明】
关于识别清水和污水（受污染雨水）的规定。
（1）液位或流量法：根据井内的液位或流量进行识别，当井内的液位或流量低于一定值时，降雨强度较小，雨水水质较脏，此部分的雨水应截流至污水系统；当井内的液位或流量超过一定值时，降雨强度较大，此部分的雨水直接排放至下游的雨水管或自然水体。
（2）雨量法：设定一定的雨量值，降雨时对设定值以下的降雨截流至污水系统，超过设定值的中后期雨水直接排放至下游的雨水管或自然水体。
（3）水质法：根据井内的水质信息如TSS、COD等水质特征因子进行实时识别，当井内的液位没有超过警戒水位值时，优先进行截污，把井内高浓度的雨水截流至污水管，把井内低浓度的雨水直接排放至下游的雨水管或自然水体；当井内的液位超过警戒水位值时，分流井出水管优先保证排水，截流管前的设备启闭由井内的水质情况来决定，当井内的水质较脏时，截流管开启，当井内的水质较好时，截流管关闭。
（4）时间法：设定一个时间值，降雨时对设定时间以内的降雨截流至污水系统，超过设定时间值的中后期雨水直接排放至下游的雨水管或自然水体。
[bookmark: _Hlk28178442][bookmark: _Toc78791289]技术设计
[bookmark: _Toc65760483]4.2.1分流制排水系统设置的分流井服务面积汇水时间不宜超过30min。
【条文说明】
本条是关于分流井设置的原则规定。
汇水面积按照15min～30min的汇水时间确定，包括地面集水时间及管内流行时间，分流井能够收集到具有初雨效应的受污染雨水。
由于排口汇水区域面积较大时，雨水汇水时间较长，会造成大量的中后期雨水与初期径流污染严重的雨水混合，清污分流的效果差，大量的中后期雨水进入了污水系统，降低了污水处理厂的进水浓度，同时大量的初期径流污染严重的雨水溢流至自然水体，对自然水体造成污染。
4.2.2分流井出水管和截流管的管底标高应不高于进水管的管底标高。
【条文说明】
本条说明分流井进水管、截流管和出水管相对标高的要求。
4.2.3下开式堰门分流井的堰顶高程不宜低于下游防洪水位。
【条文说明】
本条说明下开式堰门堰顶高程的要求。
为了防止河水倒灌至分流井内，下开式堰门的堰顶应不宜低于防洪水位。
4.2.4单个下开式堰门的宽度不宜超过8000mm，高度不宜超过4000mm。
【条文说明】
本条说明下开式堰门尺寸的要求。
考虑到堰门制造、安装和运输等方面的影响因素，对单个下开式堰门的尺寸进行规定。
4.2.5分流井截流管的设计流量计算应符合下列规定： 
1 合流制截流管的设计流量应符合现行《室外排水设计标准》GB50014中的相关规定。
2 分流制截流管用于初期雨水控制时，设计流量应根据面源污染控制的要求确定。
3 分流制截流管用于混错接截流时，设计流量应根据分流井服务范围内污水量调查资料确定。
【条文说明】
关于截流管设计流量的规定。 
1 《室外排水设计标准》GB50014中4.1.23已有明确规定；
2 分流制主要用于初期雨水截流的分流井截流管流量应根据受纳水体的环境容量、雨水受污染情况、源头减排设施规模和排水区域大小等因素确定。
3 分流制分流井主要用于混错接截流时，截流管的设计流量取决于服务范围内产生的污水量及混错接的程度，因此应进行相关调查和分析，合理确定截流比例或截流污水量。
4.2.6重力流截流管最小管径不宜小于DN300，压力流截流管最小管径不宜小于DN100。
【条文说明】
本条说明分流井截流管最小管径的要求。
4.2.7分流井出水管的管径应不小于进水管的管径。
【条文说明】
本条说明分流井出水管的要求。
4.2.8分流井动力系统的动力源与井内的设备采用分体式，动力源与井内设备之间采用油管或气管进行连接，动力源与分流井的距离不宜大于50m。
【条文说明】
本条说明动力源设置要求。
4.2.9下开式堰门分流井的控制柜供电电压应为AC 380V，柔性阀分流井的控制柜供电电压应为AC 220V。
【条文说明】
本条说明分流井控制柜供电的要求。
4.2.10分流井的配电控制柜应采取防雷和接地措施。
【条文说明】
本条说明防雷要求。
4.2.11 动力源和配电控制柜基础应高于地面300mm以上。
【条文说明】
本条说明控制柜要求。
4.2.12当雨天停电时，分流井出水管的柔性阀和下开式堰门应能自动开启，保证排水的安全。
【条文说明】
本条说明出水口设备要求。
[bookmark: _Toc27729486][bookmark: _Toc65760485][bookmark: _Hlk23322644][bookmark: _Toc8983669][bookmark: _Toc78791290]监测与控制
4.3.1分流井应在进水区、出水区和截流管下游的检查井内设置液位计，根据运行控制要求宜设置流量计、雨量计及水质监测仪表等。
【条文说明】
本条说明分流井设置相关监测设备的原则规定。
[bookmark: _Toc27729488][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc16422_WPSOffice_Level3]（1）液位
分流井应实时监测进水区的液位，对于存在水体倒灌风险时，分流井还应监测分流井出水区的液位，对于存在截流管下游污水倒流风险时，分流井还应监测截流管下游最近检查井内的液位。用在污水内的液位传感器应采用超声波液位计或者雷达液位计，不宜采用压力式液位计。
（2）降雨量
在分流井顶部或者附近宜安装雨量计对降雨量实时监测，对于汇水区域内已存在雨量计的情况，分流井的控制系统应预留接受雨量信息的接口。
（3）水质信息
在有条件时，分流井内宜设置COD检测仪（根据运行管理实际需要可增加透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）、悬浮性固体（SS）、氨氮（NH 3 -N）和总磷（TP）等）。
（4）流量监测
在有条件时，分流井的截流管和出水管的瞬时流量和累积流量宜实时监测，流量计应能在满管和非满管道的情况下都能进行监测。
[bookmark: _Toc65760487]4.3.2分流井的控制系统应预留远控接口，并在柜内设置通讯设备。设备运行状态、液位、雨量、水质信息及视频信号均可通过通讯设备上传至污水处理监管信息平台。
4.3.3分流井内仪表的传感器部分应满足 IP68 防护标准，可长期放置于腐蚀性较强的井内。 
4.3.4分流井应设置现场就地控制柜，并具备手动、自动和远程控制功能。
【条文说明】
关于分流井采取控制方式的原则规定。
分流井应在现场就地设置控制柜，控制柜防护等级不低于 IP54，控制柜配套 PLC，。控制柜应具有手动/自动/远控三种控制方式。现场手动、自动和远控通过控制柜上的转换开关切换，手动操作有最高优先级。
4.3.5分流井的就地控制柜应采用户外型，柜体材质宜采用304不锈钢。
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5.1.1施工前应熟悉设计文件和设备安装要求，对现场条件进行复测，对设计条件进一步核实，编制施工组织方案。
【条文说明】关于施工准备工作的规定。
5.1.2分流井工程所用原材料、半成品、成品、构（配）件等应符合国家现行有关标准的规定和设计文件的要求。
【条文说明】关于分流井施工材料和设备的规定。
施工材料和设备应按照技术要求进行采购、运输和储存，并应具有出厂合格证、性能检验报告等质量保证证明和设备说明书，新产品应有适合工程应用的鉴定证明，严禁使用国家明令禁用、淘汰的产品。
5.1.3下开式堰门、限流闸门、柔性阀的安装及调试宜在设备厂家的指导下进行。
【条文说明】关于重要设备的安装调试规定。
5.1.4柔性阀和下开式堰门在工作压力下应双向密封，宜实现零泄漏。
【条文说明】
本条说明密封要求。
柔性阀应在5米的水压下能实现密封，无肉眼可见泄露。下开式堰门应在设计的水压下应能实现双向密封，无肉眼可见泄露。
[bookmark: _Toc78791293]施工
5.2.1分流井施工（含上下游封堵导流等）时，如涉及地下有限空间操作和有毒有害（气体）环境时，应按相关安全技术规范制定专项工作方案，确保施工规范、安全。
5.2.2分流井采取围堰和降水施工时，应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141等的规定。
【条文说明】本条是围堰施工的规定。
5.2.3在合流制管道末端设置分流井时，施工期间对原合流制管道进行临时封堵的，应采取引流或助排措施。
【条文说明】有关分流井采取降排水措施施工时的规定。
5.2.4一体化分流井安装后回填时应对井体、工艺管线、电缆线路等采取保护措施。
【条文说明】关于一体化分流井施工回填的原则规定。
5.2.5分流井管道及其他附属设施施工时，应符合下列规定：
1 管道的地基承载力应符合设计文件要求；
2 管道与分流井接口应根据管材和基础形式，选用相应的接口形式，宜采用柔性连接，基础形式应平稳过渡；
【条文说明】关于分流井附属设施施工的原则规定。
5.2.6涉及设备安装的预留孔洞、地脚螺栓、预埋件及设备基础等应进行过程复核，应由土建施工单位、监理单位、设备安装单位及设备供货单位等共同进行隐蔽工程验收。
[bookmark: _Toc78791294]设备安装
5.3.1 分流井设备安装前应具备下列条件： 
1 应编制施工安装方案，并应进行技术交底； 
2 土建工程应已具备安装条件，混凝土强度应达到设计要求；设备基础和预埋件应符合设计文件的规定； 
3 设备安装前，应确保井体内部已清理干净，无杂物；
4 与设备安装相关的设备安装布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、设备安装说明书等技术资料应己齐全。
5.3.2下开式堰门安装应符合下列规定：
1 堰门在安装前需要先对安装基础的位置、尺寸等进行复测；
2 堰门按产品说明书要求安装就位并固定完成后，即可进行二次混凝土灌缝施工，灌缝采用强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P6的混凝土；
3堰门安装后应保证所有紧固件固紧，液压管线连接正确，无泄漏；
4堰门安装后应进行2-3次全程启闭操作，保证启闭顺畅无卡阻。
【条文说明】有关分流井下开式堰门安装的规定。
5.3.3限流闸门安装应符合下列规定：
1 闸门的安装应符合现行行业标准《水工金属结构制造安装质量检验通则》 SL 582 的要求
2 闸门在安装前需要先对安装基础的位置、尺寸等进行复测；
3 闸门安装时底板应与墙壁平行，且贴合紧密，闸门孔口中心与井体洞口中心重合；
4 闸门安装后应保证所有紧固件固紧，液压管线连接正确，无泄漏；
5 闸门安装后应进行2-3次全程启闭操作，保证启闭顺畅无卡阻。
【条文说明】有关分流井限流闸门安装的规定。
5.3.4柔性阀安装应符合下列规定：
1 柔性阀在安装前应先对安装基础的位置、尺寸等进行复测；
2 将柔性阀阀框安装在墙壁上，与墙面贴合紧密，阀孔口中心与井体洞口中心重合；
3 柔性阀安装后应保证所有紧固件固紧，气压管线连接正确，无泄漏；
4 柔性阀安装后应进行2-3次全程启闭操作，保证柔性阀在充气时能完全关闭，在泄气后能完全开启到位。
【条文说明】有关分流井柔性阀安装的规定。
5.3.5浮动挡板安装应符合下列规定：
1 浮动挡板在安装前应先对安装基础的位置、尺寸等进行复测；
2 将浮动挡板两侧导向槽安装在墙壁上，导向槽应垂直，其垂直度偏差不大于0.5mm；两侧导轨在同一平面内，不得前后错位，偏差不大于1mm；
3 浮动挡板安装后应保证所有紧固件固紧，浮箱无泄漏。；
4 浮动挡板安装后应进行2-3次人为操作上升和下降，保证浮动挡板上下浮动顺畅无卡阻，不会脱离两侧的导向槽。
5.浮动挡板安装后应保证浮箱上下动作灵活，无涩滞、卡阻现象。
【条文说明】有关分流井浮动挡板安装的规定。
5.3.6电气设备安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定。
5.3.7自动化仪表安装应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工质量验收规范GB 50093 的有关规定。
[bookmark: _Toc78791295]验收
5.4.1 分流井的验收应包括土建质量验收、设备验收、电气仪表自控验收、工艺控制系统验收等，并符合以下规定：
1土建质量验收：分流井的混凝土结构、回填和管道等施工质量应满足相关标准的规定；
2设备验收：下开式堰门、限流闸门、柔性阀、浮动挡板和控制柜等设备质量和安装质量应满足运行要求；
3电气仪表自控验收：电缆、接线、仪表、雨量计、流量计、液位计、PLC现场控制及远控功能等产品质量和安装质量应满足运行要求；
4工艺控制系统验收：分流井的系统控制应满足设计设计文件的运行要求。
【条文说明】有关分流井验收的规定。
5.4.2分流井的土建质量应符合下列规定：
1 分流井的地基、钢筋、模板、混凝土和井盖应符合设计文件和现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 的有关规定； 
2 回填土密实度应符合设计文件和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定； 
3 分流井和管道应进行满水试验，试验应符合设计文件和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定。 
5.4.3分流井的设备验收应符合下列规定：
1 下开式堰门启闭时应无异响，无卡滞，堰门启闭过程中堰板两边上下应同步，密封应零泄漏。
2 限流闸门启闭时应无异响，无卡滞，密封应零泄漏。
3 柔性阀在充气时橡胶套筒能完全关闭，密封零泄漏，泄气后，橡胶套筒可以恢复至之前的状态。
4 浮动挡板应能在井内随液位的升降而浮动，上下运行顺畅无卡滞；
【条文说明】有关分流井机械设备验收的规定。
5.4.4分流井的电气仪表自控设备验收应符合下列规定：
1各仪器仪表产品质量检查产品质量合格证明书和使用说明书；
2各安装部件与自控系统端子图符合设计要求；
3设备电气线路正确接线；
4仪器、仪表设备测量值准确，测量误差符合设计要求；
5. PLC现场及远程控制设备开启等的运行正常。
【条文说明】有关分流井的电气仪表自控设备验收的规定。
5.4.5分流井的工艺控制系统验收应符合下列规定：
1 分流井内设备系统试运行应连续、稳定，运行指标应满足设计要求，当设计无要求时，应符合产品技术文件和现场运行要求；
2 系统联动中设备的运行状态及采集的实时数据信息应显示正常，且显示数据应与现场情况一致；
3 试运行应带负荷运行，试运行持续时间不应小于 72 小时，设备应运行正常、性能指标符合设计文件的要求；
4试运行过程中，构筑物及管线应无渗漏。
【条文说明】有关分流井工艺控制系统验收的规定。
5.4.6竣工验收时，应提供竣工验收资料，宜包括以下内容：
1 竣工验收申请报告； 
2 施工图、设计说明书、设计变更文件和竣工图； 
3 设备资料清单，设备合格证和说明书、标牌清单；
4 电气图（原理图、接线图、端子图、材料表）； 
5 电气主要设备合格证、说明书、接线图（如变频器、软启动等）； 
6 钢筋、混凝土等主要材料的合格证和质量保证书或试验记录； 
7 施工过程质量检查记录；
8 质量评定资料，含施工自评、监理评估、验收记录； 
9 有关检测和测绘资料； 
10 分项、分部、单位工程质量验收评定记录； 
11 工程整体验收记录。 
【条文说明】竣工验收资料应符合工程所在地建设行政主管部门城建档案管理办法的相关要求。
5.4.7工程项目竣工验收合格后，建设单位应组织竣工备案，并按工程所在地建设行政主管部门管理要求，将有关设计、施工及验收文件和技术资料立卷归档。
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6.1.1 分流井应定期巡检、维护，确保及时掌握运行情况，保持良好的使用功能和结构状况，运行维护应包括下列内容：巡视巡查、养护维修、运行管理、信息化管理等相关内容。
6.1.2 分流井的运行维护应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6及其他有关规定。
6.1.3 分流井应制定相应的运行管理制度、岗位操作手册、设施设备维护保养手册和事故应急预案，养护工作人员应经过专业培训或取得作业资格后上岗。
6.1.4 分流井可采用信息化监控系统对其进行远程点检、管理、监控和操作。
6.1.5分流井管理单位应制定日常巡查、检测计划，建立作业记录及管理台账，并定期对检测结果进行统计和分析，制定具体的维护计划。
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6.2.1分流井的检查应包括外部巡视和内部检查。
6.2.2分流井的外部巡视工作应包括分流井外部、截污管、排河口等是否完好、控制柜等设备是否运转正常、下开式堰门、限流闸门或柔性阀的开度是否正常、监测仪表是否正常、晴天是否有污水外溢、井内漂浮物积聚情况以及河道水位。
【条文说明】关于分流井外部巡视工作的规定。
6.2.3 分流井内部检查应包括井底是否有淤泥、杂物，防坠设施是否完好，井内水位和流向是否正常，下开式堰门、限流闸门和柔性阀是否完好。
【条文说明】关于分流井内部检查内容的规定。
6.2.4应定期开展分流井外部巡视和内部检查工作，外部巡视应不少于一周1次，内部检查应不少于一年2次，可结合季节性变化调整检查频率，并按要求做好巡查记录和台账。
【条文说明】关于分流井外部巡视和内部检查频次的规定。
[bookmark: _Toc78791299]养护维修
6.3.1 分流井的养护范围宜包括截流管、分流井、排河口、井内设备、自动化控制系统、监测仪表等，并应做好检查维护记录。
【条文说明】关于分流井养护范围的原则规定。
6.3.2 分流井、截流管和排河口构筑物应定期进行养护维修，并符合下列规定：
1 分流井的清淤每年应不少于1次，井底积淤深度不应大于截流管管径的1/5，且不得影响截流管的进水；
2 分流井拦截的漂浮物应及时清理，汛期应每月清理一次，非汛期可适当延长 ；
3分流井顶护栏和检修盖板。如发现损坏，应进行修补或更换；
4排河口如有淤泥，应进行清理。
【条文说明】关于构筑物养护维修的规定。
6.3.3 堰（闸、阀）门的日常养护应符合下列规定：
1检查安装附件是否松动、锈蚀，应及时紧固、除锈或更换；
2检查设备密封是否有渗漏，如有渗漏应及时修补；
3检查监测仪表显示的数据是否正常，如不正常，及时排除故障或更换传感器设备；
4检查动力电缆及控制电缆的接线、接插件是否有松动，如有及时紧固；
5检查液（气）压管线管路有无破损、锈蚀、渗漏现象，如有及时更换。
【条文说明】关于主要设备日常养护维修的要求。
6.3.4堰（闸、阀）门的定期维护应符合下列规定：
1堰（闸）液压系统的液压油宜每隔1年更换一次液压油、油管密封垫，液（气）压软管宜每隔2年更换一次。
2分流井内安装的监测仪表如水质传感器、流量传感器等宜每年校验1次；
3电控箱内电器元件应完好无腐蚀，并应每半年检查一次；
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6.4.1 分流井的监控应纳入城市排水系统运行调度中心，进行统一调度、统一指挥。
【条文说明】关于分流井管理的原则规定。
6.4.2 分流井的运行应统筹考虑内涝防治、水环境污染控制和提质增效等方面的要求，合理制定分流井控制逻辑，实现精细化管理。
【条文说明】关于分流井设施运行的规定。
6.4.3在强降雨前，应按照市级、相关部门的防汛要求，采用就地手动或者远程对分流井进行应急控制，实现设备的启闭。
6.4.4分流井经过一定时间的运行，设定的运行参数可以进行自动或人工调整优化。
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1 为方便执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不一样的用词说明如下：
1）表示严格，正常情况下都应该这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的时，写法为“应按………执行”或“应符合……的规定”。
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《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50093
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6
《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68
《水工金属结构制造安装质量检验通则》 SL 582
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