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前   言
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1. 0. 1   为适应我国地下空间的各种类型新建或改扩建工程项目中的楼梯设计，制定本标准。
【条文说明】制定本标准的目的和原则。基于发展深层地下空间的国家战略已引起广泛关注，楼梯作为地下空间疏散的最主要途径，基于缓解人体疲劳度、增加疏散安全度和降低地下空间人员密度的地下空间疏散楼梯设计得到了行业的广泛共识。因此，在楼梯设计中除了关注传统的参数设计，还应充分合理考虑上行疏散引起疲劳和拥堵的现象，在保障楼梯功能的条件下，给予合适的照明和楼梯间内的疏散引导提示，以满足随着深度增加带来的疏散需求。
1. 0. 2   本标准适用于新建、改扩建的地下车站、地下商业空间、地下隧道、地下停车场、地下避难区、人防空间、山地城市深埋空间、地下医疗防疫设施设计。
【条文说明】本标准的适用范围，包括地下空间建筑内楼梯和通向地面的疏散楼梯。
1. 0. 3   本标准适用于浅层、次浅层、次深层、深层地下空间的疏散楼梯设计。
浅层地下空间直接通过楼梯向上疏散，次深层、深层地下空间疏散模式为先从硐室楼梯向下进入水平通道，到达亚安全区后再集中向上疏散的模式。如图所示。
[image: ]
图1.0.3 地下空间疏散楼梯使用模式  各种类型新建或改扩建工程项目中的疏散楼梯设计应按同一时间只发生一处火灾原则考虑。
1. 0. 4   疏散楼梯设计应遵循国家有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。
1. 0. 5   疏散楼梯设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。
【条文说明】本标准与其他标准的关系。

[bookmark: _Toc30044][bookmark: _Toc94200667][bookmark: _Toc501529858][bookmark: _Toc501529813][bookmark: _Toc501546246][bookmark: _Toc131950675][bookmark: _Toc501533655]
2  术    语
   
2. 0. 1    浅层地下空间  deep underground space
    地表下0~15米，含15米的地下空间。
2. 0. 2    次浅层地下空间 deep underground space
    地表下15~30米，含30米的地下空间。
2. 0. 3    次深层地下空间 
    地表下30~50米，含50米的地下空间。
2. 0. 4    深层地下空间 deep underground space
    地表50米以下的地下空间。
2. 0. 5    楼梯段最小（最大）净宽度 minimum/large clear width of staircase
    楼梯段最小（最大）宽度是指墙面装饰面至扶手中心线或扶手中心线之间的最小（最大）水平距离
2. 0. 6 	疏散楼梯避难区 evacuation stairwell refuge area    
间的区域避难区为“既通过耐火建筑与火灾隔开，又提供通往楼层出口的安全路线的区域，从而提供暂时的无障碍安全空间，以等待疏散援助”，包括底层无障碍等候区和为防止由于疲劳产生拥堵和避难人数需求的楼梯中间扩大平台休息区。
[bookmark: _Toc501533658][bookmark: _Toc94200668][bookmark: _Toc131950676][bookmark: _Toc501529816][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc501529861][bookmark: _Toc501546249]
3  基本规定
3. 0. 1   地下空间疏散楼梯间设计应符合下列规定：
1   当埋深不大于10m或层数不大于2层时，应为封闭楼梯间；
2   当埋深大于10m或层数不小于3层时，应为防烟楼梯间；
3   楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；
4   楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物；
5   楼梯间及其前室，不应设置卷帘；
6   楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道；
7   楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道；
3. 0. 2   疏散楼梯间除符合本标准3.0.1条规定外，还应符合下列规定：
1   不低于乙级防火门设置;
2   应设置防、排烟设施；
3   前室可与消防电梯间前室合用；
4   应满足抗震、防水、防火、防水淹等要求;
3. 0. 3   防烟楼梯间除符合本标准3.0.2条规定外，还应符合下列规定：
1 楼梯间主体结构工程和使用期间不可更换的结构构件，结构设计使用年限为100年；使用期间可以更换且不影响楼梯使用功能的次要结构构件，结构设计使用年限为50年；
2 楼梯间的抗震设防类别应为重点设防类，结构设计应满足国家现行标准的有关规定。
楼梯间工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境选用，并符合可靠性、耐久性和经济性的要求。


[bookmark: _Toc131950677][bookmark: _Toc94200670][bookmark: _Toc501529817][bookmark: _Toc16001][bookmark: _Toc501533659][bookmark: _Toc501529862][bookmark: _Toc501546250]4  疏散楼梯梯段设计
[bookmark: _Toc131950678]4.1  梯段宽度
4. 1. 1   地下空间楼梯宽度，应符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB 55031的相关规定：
1 [bookmark: _Hlk131952507] 楼梯段的宽度除应符合《民用建筑通用规范》GB 55031的规定外，供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征，按每股人流宽为0.55＋（0～0.15) m的人流股数确定，并不应少于两股人流。0～0.15m为人流在行进中人体的摆幅；
2  当一侧有扶手时，梯段净宽应为墙体装饰面至扶手中心线的水平距离，当双侧有扶手时，梯段净宽应为两侧扶手中心线之间的水平距离。当有凸出物时，梯段净宽应从凸出物表面算起。 

4. 1. 2   上行疏散楼梯设置单边扶手的情况下，梯段最小净宽宜不小于1.4m。
【条文说明】4.1.2如图 
[image: ]
图4.1.2.1楼梯设计标准规定（单位：mm） 图4.1.2.2考虑单边人员使用扶手（单位：mm）

4. 1. 3   上行疏散楼梯设置双边扶手的情况下，梯段最小净宽宜不小于1.6m。
【条文说明】4.1.3 如图
[bookmark: _Toc94200671][image: ]
图4.1.3.1楼梯设计标准规定（单位：mm） 图4.1.3.2考虑双边人员使用扶手（单位：mm）
4. 1. 4  上行疏散楼梯梯段最大净宽宜不大于2.6m。
【条文说明】基于仿真模拟研究，表明2.6m是基于人员疏散效率的地下空间楼梯疏散宽度的最大值，楼梯疏散宽度超过2.6m，则疏散效率持续降低。
[bookmark: _Toc131950679]4.2  梯段踏步
4. 2. 1   设计地下空间楼梯梯段踏步时，应符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB 55031的相关规定； 
    1  每个梯段的踏步级数不应少于2级，且不应超过18级；
2  梯段内每个踏步高度、宽度应一致，相邻梯段的踏步高度、宽度宜一致； 
    3  踏步前缘部分应设防滑措施。
4. 2. 2   上行疏散楼梯的踏步最小宽度宜大于0.25m，踏步最大高度宜小于0.16m。
4. 2. 3   上行疏散楼梯坡度不应小于25°，不应大于30°，宜在25°到27°之间。
【条文说明】
根据楼梯疏散现场观测实验，当楼梯坡度从25° 增加到 33°，上行疏散速度从 0.8m/s 以上降低到 0.5m/s 以下，在不同坡度楼梯上的速度有显著差异。在楼梯坡度的影响下，速度的变化为一种非线性趋势，当楼梯坡度小于 25° 时，速度没有明显变化。楼梯坡度并非越小越好。减小楼梯坡度必然会导致楼梯长度增加，楼梯间面积增加，会损失不同功能建筑的使用面积，而当楼梯坡度为 25° 时，速度已是最大值。  
模拟研究发现，在浅层地下空间中，楼梯坡度从24°增加到27°时，群体疏散时间并没有明显变化。在次浅层以及次深层地下空间中，当楼梯坡度为25°时疏散时间最少，楼梯坡度从25°减少至24°时，群体疏散时间反而增加。
从单人速度分析看，当坡度从25° 增加至 30° 时，单人上行速度减少了 0.2m/s。这意味着，每分钟人员可以在水平方向多行进 12m ，在垂直方向上多行进 5.5m ，相当于 2 到 3 层楼的高度。从仿真模拟得出的疏散时间变化曲线来看，当坡度为 30° 时，疏散时间的变化出现了拐点，增加速度大幅提升，呈现出指数增长模式。 因此， 考虑到对于地下空间上行疏散所使用的楼梯，坡度不应大于30°。
将坡度设计为27°时，应适当考虑降低踏步尺寸，踏步高度不宜大于160mm，踏步宽度不宜大于310mm。进行楼梯坡度的设计时主要综合考虑踏步高度及宽度，因此在满足楼梯坡度适宜人员高效疏散的同时还应考虑踏步尺寸过大而超出正常的人员步距范围。



[bookmark: _Toc94200672][bookmark: _Toc131950680]5  疏散楼梯平台设计
5.0.1 疏散楼梯平台设计应满足以下要求：
5. 1. 1   楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.1m，梯段净高不应小于2.2m。
1 楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段的宽度。 
2 当梯段改变方向时，楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽，并不应小于1.2m。
3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。

5.0.2 疏散楼梯平台宽度应满足以下要求
1 当梯段改变方向时，楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽，且不宜小于1.4m。
2 当梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽，且不宜小于1.4m。
【条文说明】
[image: ]
楼梯平台宽度示意图
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[bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc501529819][bookmark: _Toc131950684][bookmark: _Toc501529864][bookmark: _Toc501533661][bookmark: _Toc94200677][bookmark: _Toc501546252]6.1  一般规定
6. 1. 1 [bookmark: _Toc29862][bookmark: _Toc501533663][bookmark: _Toc501529866][bookmark: _Toc501529821][bookmark: _Toc501546254]  地下空间楼梯梯段扶手，应符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031的相关规定：
1 楼梯至少应包含一个扶手；
2 楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时宜加设中间扶手；
3 楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时，其高度不应小于1.05m；
4 楼梯存在坠落风险处应设置安全护栏。
6. 1. 2  楼梯中间平台扶手设置应保证连续性，并在转角处做圆角设计。
【条文说明】如图，扶手的安全 
[image: D:\新建文件夹\研\工作室任务\铁四\楼梯标准\1.jpg1]
[bookmark: _Toc94200679][bookmark: _Toc131950685]6.2  扶手设置
6.2.1 上行疏散距离短、扶手影响较小的浅层地下空间疏散楼梯宜设置单边扶手。
6.2.2 上行疏散距离长、扶手影响较大的次浅层、次深层和深层地下空间疏散楼梯应设置双边高低扶手。
6.2.3 深层地下空间疏散难度大，均应设置双边扶手，但部分深层地下空间人员密度小，此时从最底层开始垂直距离15m范围内可为双边单扶手。
【条文说明】
15m以内的上行疏散距离，楼梯扶手对疏散效率的影响较小，15m以后楼梯扶手开始出现有助于上行疏散效率的作用。
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	①上行疏散距离较短。
②扶手对上行疏散效率影响小。
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	①上行疏散距离较长。
②扶手对上行疏散效率影响增大。
③人员对扶手的需求变大，需增加到双边扶手。
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[bookmark: _Toc94200683][bookmark: _Toc131950687]7.1  一般规定
7. 1. 1   疏散楼梯避难区的设计应防止烟雾的侵入。
7. 1. 2   疏散楼梯避难区应设置双向通信系统。包含的电气设备电话及音响
7. 1. 3   疏散楼梯底层避难区视为无障碍临时等候区。
条文说明：人员可以在那里等待，直到他们能够完全撤离到最终安全的地方。
[image: ]
7. 1. 4   疏散楼梯底层避难区应有足够的大小，以容纳轮椅并允许使用者毫无困难地进入轮椅空间。
【条文说明】英国建筑防火安全领域的新标准BS9999第五部分电梯与楼梯
7. 1. 5   疏散楼梯底层避难区中的轮椅提供的空间应不少于1.0m*1.5m，以便进行操纵。
7. 1. 6   疏散楼梯平台避难区是避免人员上行疲劳导致拥堵而产生安全隐患而设置的扩大休息区域。
【条文说明】
1. 避难间应设置独立的机械防烟设施，外窗应采用乙级防火窗；
2. 在避难间进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难间的出口处应设置明显的指示标志；
3. 避难间应设置消火栓和消防软管卷盘、消防专线电话和应急广播；
4. 管道井和设备间的门确需直接开向避难区时，与避难区出入口的距离应>5m，且应采用甲级防火门；
5. 管道井和设备间应采用防火极限>2.00h的防火隔墙与避难区分隔，管道井和设备间的门不应直接开向避难区。

[image: ]

[bookmark: _Toc94200684][bookmark: _Toc131950688]7.2  设置部位
7. 2. 1   地下空间疏散楼梯间应设置疏散楼梯底层避难区。
【条文说明】英国建筑防火安全领域的新标准BS9999第八部分残疾人逃生方法
7. 2. 2   次深层、深层地下空间应设置疏散楼梯平台避难区，避难区的设置高度距离楼梯底部27~29m。
【条文说明】
15m以内的上行疏散距离，楼梯扶手对疏散效率的影响较小，15m以后楼梯扶手开始出现有助于上行疏散效率的作用。
[bookmark: _Toc94200686][bookmark: _Toc131950689]7.3   避难区面积
7.3.1 [bookmark: _Toc501546258][bookmark: _Toc501529870][bookmark: _Toc501529825][bookmark: _Toc501533667][bookmark: _Toc11634]疏散楼梯避难区的净面积应能满足疲劳人员休息的避难要求，并宜按 5人/m2 计算。
[bookmark: _Toc131950690]8 疏散楼梯间照明
[bookmark: _Toc131950691]8.1  一般规定

8.1.1 地下空间疏散楼梯间应设置正常照明、应急照明和过渡照明。

[bookmark: _Hlk131952560][bookmark: _Hlk131952568]【条文说明】 按地下建筑照明的实际情况，照明种类主要有正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明等四类。根据国际照明委员会(CIE)第49号出版物，应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。根据《建筑照明设计标准》（GB50034），室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明；疏散照明是在正常照明因电源失效后，为了避免发生意外事故，而需要对人员进行安全疏散时，在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明；处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明。根据《地下建筑照明设计标准》（CECS45）楼梯间等应设置备用照明；各类地下建筑出入口部分均应设计过渡照明。

8.1.2 地下空间疏散楼梯间正常照明的最低水平照度不应低于50lx，且应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。
【条文说明】 本条与国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中楼梯间普通地面的最低照度标准值要求一致。

[bookmark: _Toc131950692]8.2  应急照明
8.2.1 应急照明的照度应符合下列规定：
1 地面水平最低照度不应低于10.0lx。
2 疏散照明灯、疏散指示标志灯、安全出口标志灯不应低于0.5lx。

[bookmark: _Hlk131952584]【条文说明】 本条与国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037中关于疏散楼梯间应急照明地面水平最低照度值的要求一致。

8.2.2 应急照明的位置应符合下列要求：
1  疏散照明灯具应设置在疏散楼梯出口的顶部、楼梯梯段及平台的墙面上部或顶棚。
2  备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
3  疏散指示标志灯应设置在楼梯口和通往避难区安全出口的顶部，楼梯梯段、平台及转角处、通往楼梯间避难区的疏散通道等应设置在距离地面高度为1.0m以下的墙面上，不易安装的部位可安装在顶部。
4  安全出口标志灯宜安装在楼梯口、通向避难区的安全出口的内侧上方，距地高度不宜低于2m；

[bookmark: _Hlk131952604]【条文说明】据《建筑设计防火规范》（GB50016）疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上；灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。《地下建筑照明设计标准》（CECS45）疏散标志灯应设置在安全出口的顶部，楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0～1.2m的墙面上，不易安装的部位可安装在顶部；安全出口标志灯宜安装在疏散出口和楼梯口里侧上方，距地高度不宜低于2m。

8.2.3 应急照明的距离设置应符合下列规定：
1  疏散照明灯具间距应满足地面水平最低照度。
2  设在墙面上、柱上的疏散指示标志灯具间距在直行段为垂直视觉时不应大于20m，侧向视觉时不应大于10m。通往避难区的疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m，在平台转角区，不应大于1.0m。

[bookmark: _Hlk131952619]【条文说明】 据《建筑设计防火规范》（GB50016）灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；在走道转角区，不应大于1.0m。《民用建筑电气设计标准》（GB 51348）疏散照明灯具间距以满足地面水平最低照度为准；疏散指示标志灯设在墙面上、柱上的疏散指示标志灯具间距在直行段为垂直视觉时不应大于20m，侧向视觉时不应大于10m。《地下建筑照明设计标准》（CECS45）疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m。

8.2.4 应急照明光源应符合下列规定：
1  应急照明应用出口标志灯、指向标志灯可采用LED灯。
2  疏散照明灯应选用能快速点燃的光源。

[bookmark: _Hlk131952637]【条文说明】本条参考《城市轨道交通照明》（GB/T 16275）中相关规定。

8.2.5应急照明电源转换时间和持续工作时间的要求。
1  应急照明的持续供电时间不应小于60min。
2  由正常照明转换为应急照明的切换时间不应符合下列规定：
a.疏散照明不应大于5.0s；
b.安全照明不应大于0.5s；
c.备用照明不应大于5.0s，持续工作时间不应少于60min。

【条文说明】疏散照明和疏散指示标志是保证建筑中人员疏散安全的重要保障条件，应急备用照明主要用于建筑中消防控制室、重要控制室等一些特别重要岗位的照明。在火灾时，在一定时间内持续保障这些照明，十分必要和重要。本规范中的“消防应急照明”是指火灾时的疏散照明和备用照明。对于疏散照明备用电源的连续供电时间，试验和火灾证明，单、多层建筑和部分高层建筑着火时，人员一般能在 10min 以内疏散完毕。本条规定的连续供电时间，考虑了一定安全系数以及实际人员疏散状况和个别人员疏散困难等情况。为保证应急照明和疏散指示标志用电的安全可靠，设计时要尽可能采用集中供电方式。应急备用电源无论采用何种方式，均需在主电源断电后能立即自动投入，并保持持续供电，功率能满足所有应急用电照明和疏散指示标志在设计供电时间内连续供电的要求。
[bookmark: _Toc131950693]8.3  过渡照明
8.3.1过渡照明宜优先采用自然光过渡，当自然光过渡不能满足要求时，应增加人工照明过渡。
8.3.2 楼梯过渡照明地面水平照度不宜低于150Lx。
8.3.3 过渡照明的计算应符合现行国家标准《城市轨道交通照明》GB/T 16275的相关规定
【条文说明】本节条款参照《城市轨道交通照明》GB/T 16275进行设置。
[bookmark: _Toc94200693][bookmark: _Toc131950694]
9  疏散楼梯动态引导
[bookmark: _Toc94200694][bookmark: _Toc131950695][bookmark: _Toc13494][bookmark: _Toc501529826][bookmark: _Toc501546259][bookmark: _Toc501529871][bookmark: _Toc501533668]9.1  一般规定
9.1.1疏散楼梯间应设置检测预警及发生紧急疏散情况下的动态引导。 
9.1.2 当正常照明电源中断时， 应能在5s内自动切换成应急照明电源，且标志表面的最低平均照度和照度均匀度仍应符合日常情况下的要求。
9.1.3 疏散导流标志应沿疏散楼梯上行方向和通向安全出口或疏散出口的设计路线设置。
9.1.4 在联合设置电光源型和蓄光型等其他类型的消防安全疏散标志系统中， 蓄光型等其他类型的消防安全疏散标志宜用作辅助标志。
[bookmark: _Toc94200695][bookmark: _Toc131950696]9.2  疏散指示标识
9. 2. 1  楼梯间入口处应设置电光源型疏散指示标志。
9. 2. 2  设置电光源型消防安全疏散标志时，应符合下列要求：
1  电光源型消防安全疏散标志应采用不间断电源（UPS） 供电，宜采用自带电源供电。
2  标志表面的平均亮度宜为17~34 cd/ m2， 任何小区域内的亮度不应大于300 cd/ m2 且不应小于15 cd/ m2，最大亮度与最小亮度之比不应小于 5：1。
3  应急疏散情况下，电光源型消防安全疏散标志应采取频闪的方式指引方向。
9. 2. 3  设置在顶棚下的疏散指示标志， 应采用电光源型消防安全疏散指示标志，其下边缘距楼梯间踏面、楼梯平台和中间平台平面的高度不应小于2.0m，且不宜大于2. 5m，间距不应大于20m。
疏散指示标志的正面或其邻近不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时，应在障碍物上增设标记。

[bookmark: _Toc94200696][bookmark: _Toc131950697]9.3  疏散导流标识
9. 3. 1   在疏散楼梯墙面或地面上设置的疏散导流标志， 应符合下列要求：
1  设置在地面上时，宜沿疏散楼梯梯段的中心线布置；
2  设置在墙面上时，其中心线距地面高度不应小于0.5m；
3  疏散导流标志宜连续布置，标志的宽度不宜小于0.08m，长度不宜小于 0.03m；
4  当间断布置时，蓄光型疏散导流标志间距不应超过 1m；电光源型疏散导流标志间距不宜大于2m，不应超过 3m；
5  当疏散导流标志指向的门不是疏散出口或安全出口时，宜在该处的地面连续指示。
9. 3. 2  疏散楼梯间的消防安全疏散指示标志，不含设置在地面上的消防安全疏散指示疏散导流带，宜设在疏散楼梯走道上及其转角处距地面高度 1. 0m 以下的墙面或地面上，且应符合下列要求：
1  当设置在墙面上时，其间距不应大于 10m；
2  当设置在地面上时，其间距不应大于 5m；
3  当与疏散导流标志联合设置时，其底边应高于疏散导流标志上边缘 0.05m；
[bookmark: _Toc501533674][bookmark: _Toc501546265][bookmark: _Toc501529877][bookmark: _Toc501529832][bookmark: _Toc21452][bookmark: _Toc501529838][bookmark: _Toc501529883][bookmark: _Toc501546271][bookmark: _Toc501533680][bookmark: _Toc30737]

[bookmark: _Toc131950698][bookmark: _Toc94200705]本标准用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1  表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3  表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
[bookmark: _Toc501529839][bookmark: _Toc501533681][bookmark: _Toc501529884][bookmark: _Toc501546272][bookmark: _Toc9407][bookmark: _Toc94200706][bookmark: _Toc131950699]
引用标准名录
《建筑照明设计标准》GB 50034
《民用建筑通用规范》GB 55031
《城市轨道交通照明》（GB/T 16275）
《消防安全疏散标志设置标准》（DB11/T 1024—2022）
《用于救援的双向紧急通信系统安全标准》（UL2525）
NFPA 101 Life Safety Code （美国）
[bookmark: _GoBack]BS9999 英国建筑防火安全领域的新标准（英国）
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 扶手设置策略示意图  扶手设置策略示意图  

    浅 层 地 下 空 间  ① 人员密度较低：单边扶手  ② 人员密度高：双边高低扶手  

 人员   密度较 小：     人员密 度大：    

疏散   难度小：   疏散难 度小：  

次 次 浅 层 & 次 深 层 地 下 空 间  ① 次浅层：双边高低扶手  ② 次深层：双边高低扶手  

 人员   密度   较大：     人员   密度   较小：    

疏散   难度   较大：   疏散   难度   较大：  

次 深 层 地 下 空 间  ① 人员密度低：双边单扶手 + 双边高低扶手  ② 人员密度高：双边高低扶手  

   埋深 50m   以下   人员   密度 小：     埋深 50m   以下   人员   密度   较小：    

疏散   难度   大：   疏散   难度   大：  
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