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[bookmark: _Toc82007129][bookmark: _Toc76022302]前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]050号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。
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本标准由中国工程建设标准化协会空间结构专业委员会归口管理，由东南大学负责具体技术内容的解释，在实际执行中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料送至解释单位（江苏省南京市江宁区东南大学九龙湖校区土木楼603室，邮编211102）。
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[bookmark: _Toc85130114][bookmark: _Toc85202947][bookmark: _Toc162017573][bookmark: _Toc98777156]1总则
1.0.1为规范自无机填料芯材防火金属复合板在建筑工程应用上的要求，做到技术先进、安全可靠、环保节能，制定本规程。
[bookmark: _Hlk90546781]1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的室外幕墙和室内装饰用无机填料芯材防火金属复合板的设计、加工制作与运输储存、安装施工、工程验收以及维护。
1.0.3 无机填料芯材防火金属复合板工程的设计、施工、验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
























[bookmark: _Toc85130115][bookmark: _Toc85202948][bookmark: _Toc162017574][bookmark: _Toc98777157]2术语
2.0.1无机填料芯材装饰防火金属复合板Decorated Fireproof Metal Composite Board Filled with Inorganic Core Material
以防火无机填料芯材为主要成分，两面为装饰用金属材料薄板，并采用连续热压复合工艺生产的装饰板材。
2.0.2 无机填料芯材 Inorganic Core Material
以无机填料（主要成分为硅、铝、镁等不燃无机材料，经充分混合、熔融而成）通过胶凝浆料粘结到网格布构成。
2.0.3金属材料薄板Metal Sheet
装饰用的铝、钢和铜等金属薄板。





















[bookmark: _Toc85130116][bookmark: _Toc85202949][bookmark: _Toc162017575][bookmark: _Toc98777159]3材料
[bookmark: _Toc162017576][bookmark: _Toc85202951]3.1一般规定

3.1.1无机填料芯材装饰防火金属复合板应符合现行协会标准《无机填料芯材装饰防火金属复合板》T/CECS 10***的有关规定。
3.1.2外饰面材料及连接构件应选用耐候性材料，其物理和化学性能应适应工程所在地的气候、环境。
3.1.3无机填料芯材装饰防火金属复合板工程所用金属材料和金属配件除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。，应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190、《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《加工铜及铜合金牌号和化学成分》GB/T 5231和行业标准《建筑用钛锌合金饰面复合板》JG/T 339的有关规定。

[bookmark: _Toc162017577][bookmark: _Toc98777160]3.2金属材料
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]3.2.1铝合金龙骨型材和铝合金板材应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429和《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。表面处理层的厚度应满足现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关要求。
[bookmark: _Hlk161932928]3.2.2钢板应经热镀锌或热镀铝锌合金处理，其力学性能、镀层重量和基材厚度偏差(钢基材包括镀层)应符合 GB/T 12754 的要求。
[bookmark: _Hlk161932943]3.2.3不锈钢板应符合 GB/T 3280 的要求。
[bookmark: _Hlk161932956]3.2.4铜板的化学成分应符合 GB/T 5231 的要求，力学性能和尺寸偏差应符合 GB/T 2059 的要求。
[bookmark: _Hlk161932978]3.2.5钛锌板应符合 JG/T 339中5.1的要求。
3.2.6螺钉应符合现行国家标准《开槽圆柱头螺钉》GB/T 65的有关规定。
[bookmark: _Toc85202952][bookmark: _Toc162017578][bookmark: _Toc98777161]3.3非金属材料
3.3.1无机填料芯材应符合现行协会标准《无机填料芯材装饰防火金属复合板》T/CECS 10***的有关规定。
3.3.2幕墙用不燃级铝复合板、不燃级钢复合板表面宜选用氟碳树脂涂层，也可采用其他性能相当或更优异的涂层。当采用聚偏二氟乙烯(PVDF)树脂涂层时，按照 GB/T 30794 检测聚偏二氣乙烯树脂含量不应低于涂层中树脂总量的 70%。
3.3.3幕墙用覆膜不燃级铝复合板、不燃级钢复合板表面宜选用氟碳薄膜，也可采用其他性能相当或更优异的膜材。


[bookmark: _Toc85202953][bookmark: _Toc162017579][bookmark: _Toc98777162]3.4密封材料
3.4.1密封胶应符合下列规定：
1无机填料芯材装饰防火金属复合板接缝密封胶应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/16776的有关规定，位移能力级别应符合设计位移量的要求，不宜小于20级。
2 所有与多孔性材料面板接触、粘结的密封胶、密封剂应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086和《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的有关规定。























[bookmark: _Toc85130117][bookmark: _Toc85202954][bookmark: _Toc162017580][bookmark: _Toc98777163]4设计
[bookmark: _Toc162017581][bookmark: _Toc98777164]4.1一般规定
4.1.1无机填料芯材装饰防火金属复合板可用于室外幕墙和室内装饰。
4.1.2无机填料芯材装饰防火金属复合板应综合建筑物的使用功能、建筑立面设计、节能要求和工程投资等技术经济条件确定选用，其构造类别和结构形式要与建筑整体和建筑环境相协调。
4.1.3无机填料芯材装饰防火金属复合板的立面及分格设计应与室内、外空间组合、楼地面标高位置相适应，并应不妨碍室内、外的视觉效果。
4.1.4无机填料芯材装饰防火金属复合板的设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定，无机填料芯材装饰防火金属复合板尺寸应标准化和模数化。
4.1.5无机填料芯材装饰防火金属复合板安装前，工程设计单位应完成无机填料芯材装饰防火金属复合板的设计技术文件。设计技术文件应包括下列内容：
1无机填料芯材装饰防火金属复合板的轴线分布、厚度、门窗位置和洞口尺寸；
2无机填料芯材装饰防火金属复合板的防火、隔声、防水等技术性能要求；
3无机填料芯材装饰防火金属复合板的抗震性能要求和相应的抗震、加固措施；
4无机填料芯材装饰防火金属复合板的吊挂重物要求和相应的加固措施；
5无机填料芯材装饰防火金属复合板耐撞击性能要求和特殊部位的加固措施。
4.1.6无机填料芯材装饰防火金属复合板设计应适应建成后的日常维护和清洗。 
4.1.7无机填料芯材装饰防火金属复合板的厚度，应根据使用部位、环境气候条件、主体结构承载力要求等因素综合确定。
4.1.8无机填料芯材装饰防火金属复合板设计，应符合下列规定：
1无机填料芯材装饰防火金属复合板适用于平面和单曲率装饰面，不适用双曲率面。
[bookmark: _Hlk162433976]2进行无机填料芯材装饰防火金属复合板和主体结构的连接设计时，连接件应具有足够的承载力和刚度。
3无机填料芯材装饰防火金属复合板龙骨的设计，在重力荷载、设计风荷载、设防烈度地震作用、温度作用和主体结构变形影响下，应具有安全性。
4.1.9抗风压性能指标应根据无机填料芯材装饰防火金属复合板所受的风荷载标准值确定，其指标值不应低于风荷载标准值，且不应小于1.0kPa。风荷载标准值的计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。其风压变形性能的测试，应按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的有关规定执行。
4.1.10无机填料芯材装饰防火金属复合板的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
4.1.11无机填料芯材装饰防火金属复合板的燃烧性能不低于GB 8624-2012中A(A2-s1，d0，t0)级的要求。
4.1.12用于室外幕墙的无机填料芯材装饰防火金属复合板，考虑防水和防潮要求，其表面不得打孔。

[bookmark: _Toc85202956][bookmark: _Toc162017582][bookmark: _Toc98777165]4.2性能要求
4.2.1水密性能指标应符合现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的有关规定。
4.2.2气密性能指标应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的有关规定。
4.2.3空气声隔声性能以计权隔声量作为分级指标，应满足室内声环境的需要，符合现行国家标准《声学建筑和建筑构件隔声测量第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3的有关规定。
[bookmark: OLE_LINK5]4.2.4耐撞击性能应满足设计要求。人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的无机填料芯材装饰防火金属复合板，耐撞击性能检测应符合现行行业标准《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC∕T 412.1的有关规定。
4.2.5耐火完整性能应满足现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》GB/T 9978.1的有关规定，并符合下表性能要求。
表4.2.5 复合板的燃烧性能表
	检验方法
	检验项目
	检验要求

	A1
	GB/T 5464且
	
炉内温升
	≤30

	
	
	
质量损失率
	≤50

	
	
	持续燃烧时间tf,s
	0

	
	GB/T 14402
	总热值 (PCS)
	铝板MJ/kg
	≤2.0

	
	
	
	芯材MJ/kg
	≤2.0

	
	
	
	整体制品MJ/kg
	≤2.0

	A2
	GB/T 5464或
	且
	
炉内温升
	≤50

	
	
	
	
质量损失率
	≤50

	
	
	
	持续燃烧时间tf,s
	20

	
	GB/T 14402
	
	总热值 (PCS)
	铝板MJ/kg
	≤3.0

	
	
	
	
	芯材MJ/kg
	≤3.0

	
	
	
	
	整体制品MJ/kg
	≤3.0

	
	GB/T 20284
	燃烧增长速率指数W/S
	≤12.0

	
	
	600s内总热释放量MJ
	≤7.5

	
	
	火焰横向绵延长度m
	<试样边缘

	S1
	GB/T 20284
	烟气生成速率指数m2/s2
	≤30

	
	
	600s内总产烟量m2
	≤50

	d0
	GB/T 20284
	燃烧滴落物/微粒
	600s内无燃烧滴落物/微粒

	T0
	GB/T 20285
	产烟毒性,级
	达到ZA1


4.2.6无机填料芯材装饰防火金属复合板各组成部分应具有物理-化学稳定性；所有组成材料应具有相容性、防腐性。
4.2.7无机填料芯材装饰防火金属复合板物理力学性能应符合表4.2.7的要求。
表4.2.7 物理力学性能表
	项 目
	技术要求

	
	幕墙用
	装饰用

	弯曲强度/MPa
	≥100
	≥50

	弹性模量/MPa
	≥2.0×104
	—

	贯穿阻力/kN
	≥70
	—

	剪切强度/MPa
	≥22.0
	—

	滚简剥离强度/(N·mm/mm)
	平均值
	≥110
	—

	
	最小值
	≥100
	—

	180°剥离强度/(N/mm)
	平均值
	—
	≥5

	
	最小值
	—
	≥4

	耐温差性
	剥离强度下降率/%
	≤10

	
	附着力a/级
	划圈法

	1

	
	
	划格法
	0

	
	外观
	无变化

	热膨胀系数/℃-1
	≤4.00×10-5
	—

	热变形温度/℃
	≥95
	≥85

	耐热水性
	外观
	无变化

	
	滚简剥离强度下降率/%
	≤25
	—

	a 覆膜采用划格法；涂层划圈法或划格法可任选一种，仲裁时采用划圈法。



[bookmark: _Toc85202957][bookmark: _Toc162017583][bookmark: _Toc98777166]4.3建筑构造
4.3.1无机填料芯材装饰防火金属复合板的立面造型、质感、色彩等应与建筑外立面及周围环境和室内环境协调。
4.3.2无机填料芯材装饰防火金属复合板周边应采取可靠的密封处理，保证墙体的雨水渗漏、空气渗透性能应符合现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的有关规定。
4.3.3无机填料芯材装饰防火金属复合板间的拼接缝宽度，应满足平面内发生最大控制位移值时面板间不挤压碰撞。
4.3.4支承装置除应符合无机填料芯材装饰防火金属复合板受力与建筑美观要求外，尚还应具有吸收平面变形的能力，在玻璃和支承装置之间应设置衬垫材料。
4.3.5无机填料芯材装饰防火金属复合板的构造设计中，应考虑由自重、风荷载、地震作用、温度作用、支座位移、加工精度与安装偏差及其组合的影响。
4.3.6埋件的材质与规格应符合设计规定，埋设应可靠、准确。

[bookmark: _Toc85202958][bookmark: _Toc162017584][bookmark: _Toc98777167]4.4安全规定
4.4.1无机填料芯材装饰防火金属复合板的防火设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。
4.4.2无机填料芯材装饰防火金属复合板应形成墙身防雷系统，并与主体结构防雷体系可靠接通。防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
4.4.3任何一块无机填料芯材装饰防火金属复合板均应能单独更换，其损坏或更换所引起负荷变化，不应导致支承结构的破坏。

[bookmark: _Toc85202961][bookmark: _Toc162017585][bookmark: _Toc98777168]4.5连接设计
4.5.1无机填料芯材装饰防火金属复合板连接设计应包括自无机填料芯材装饰防火金属复合板之间的连接设计和无机填料芯材装饰防火金属复合板与建筑结构主体的连接设计。
4.5.2室外幕墙无机填料芯材装饰防火金属复合板与结构主体的连接，具体形式如下图所示。

图1 幕墙连接方式①


图2 幕墙连接方式②


图3 幕墙连接方式③



图4幕墙连接方式④

图5幕墙连接方式⑤


图6 幕墙连接方式⑥

图7幕墙连接方式⑦
4.5.3室内装饰无机填料芯材装饰防火金属复合板与建筑结构主体的连接，具体形式如下图所示。

图8室内装饰连接方式①和②


图9室内装饰连接方式③和④



 
图10室内装饰连接方式⑤和⑥
 
图11室内装饰连接方式⑦和⑧

 
图12室内装饰连接方式⑨和⑩
4.5.2无机填料芯材装饰防火金属复合板与主体结构连接的连接件应进行承载力计算。受力的铆钉或螺栓，每处不得少于2个。为防止偶然因素产生突然破坏，连接用的螺栓、铆钉等主要部件，至少需布置2个。
4.5.3连接件与主体结构的锚固强度应大于连接件本身承载力设计值，与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力。
4.5.4连接件的螺栓、焊缝强度和局部承压计算，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。
4.5.5无机填料芯材装饰防火金属复合板与钢结构的连接，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定进行设计。
4.5.6当无机填料芯材装饰防火金属复合板龙骨通过预埋件与混凝土主体连接时，预埋件应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当通过后锚螺栓与混凝土主体结构连接时，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定，并应通过现场抗拉拔试验确定锚栓承载力。
4.5.7无机填料芯材装饰防火金属复合板龙骨的连接承载力计算，应计入重力荷载、风荷载和地震荷载作用。
4.5.8连接件、预埋件及连接螺栓应采取可靠的防腐措施，其耐久性应满足工程设计使用年限要求。
























[bookmark: _Toc85202962][bookmark: _Toc85130119][bookmark: _Toc162017586][bookmark: _Toc98777169]5制作与安装
[bookmark: _Toc85202964][bookmark: _Toc162017587][bookmark: _Toc98777170]5.1制作工艺质量
5.1.1 无机填料芯材装饰防火金属复合板在制作前，应对技术要求进行技术交底，并制定制作方案。
5.1.2 无机填料芯材装饰防火金属复合板所采用的设备、机具应保证构件加工精度的要求，量具应定期进行计量检定。
5.1.3无机填料芯材装饰防火金属复合板组件装配尺寸应符合表5.1.3的规定。
表5.1.3组件装配尺寸允许偏差（mm）
	 项目
	尺寸范围
	允许偏差（不大于）
	检测方法

	长度尺寸
	≤2000
	±2.0
	钢直尺或钢卷尺

	
	>2000
	±2.5
	钢直尺或钢卷尺

	对边尺寸
	≤2000
	≤2.5
	钢直尺或钢卷尺

	
	>2000
	≤3
	钢直尺或钢卷尺

	对角线尺寸
	≤2000
	≤2.5
	钢直尺或钢卷尺

	
	>2000
	≤3
	钢直尺或钢卷尺

	折弯高度
	
	≤1.0
	钢直尺或钢卷尺


5.1.4无机填料芯材装饰防火金属复合板折边角做法，如下图所示。
      
     图13 90°V形槽做法
     
图14 45°V形槽做法

     
图15 圆弧V形槽做法
5.1.5用于室内装饰的无机填料芯材装饰防火金属复合板组件的加强边框和肋与面板及折边之间应采用正确的结构装配连接方法，连接孔中心到板边距离不宜小于2.5倍孔直径，孔间中心距不宜小于3倍孔直径，并满足无机填料芯材装饰防火金属复合板组件承载要求。
5.1.6无机填料芯材装饰防火金属复合板组件的板长度、宽度和板厚度设计，应确保板组件组装后的平面度允许偏差符合表5.1.6的要求。当建筑设计对板面造型另有要求时，无机填料芯材装饰防火金属复合板组件平面度的允许偏差应符合设计的要求。
表5.1.6平面度允许偏差（mm）
	板材厚度
	允许偏差（长边）
	检测方法

	≥2
	≤0.2%
	钢直尺、塞尺

	<2
	≤0.5%
	钢直尺、塞尺



[bookmark: _Toc85202965][bookmark: _Toc162017588][bookmark: _Toc98777171]5.2外观质量
5.2.1 无机填料芯材装饰防火金属复合板外观应整洁，涂层不得有漏涂。装饰表面不得有明显压痕、印痕和凹凸等残迹。装饰表面每平米内的划伤、擦伤应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1装饰表面划伤和擦伤的允许范围
	项目
	要求
	检测方法

	划伤深度
	不大于表面处理厚度
	目测观察

	划伤总长度/mm
	≤100
	钢直尺

	擦伤总面积/mm2
	≤300
	钢直尺

	划伤、擦伤处总数
	≤4
	目测观察



[bookmark: _Toc85202968][bookmark: _Toc162017589][bookmark: _Toc98777172]5.3施工准备
5.3.1安装无机填料芯材装饰防火金属复合板的部位应已具备施工条件；安装界面，做好施工准备。
5.3.2施工前，应组织施工人员熟悉图纸，确定工艺流程以及相应的质量、安全、技术措施。施工过程中应对包括隐蔽部位施工过程在内的全过程作详细记录。
5.3.3进入施工现场的所有原材料应符合设计要求，必须具有生产厂家提供的产品检验报告、产品合格证书等技术文件，并验收及格。
5.3.4所有原材料应按现场平面部署分类堆放，堆放地点应有防潮、避雨措施。
5.3.5在进行散装无机填料芯材装饰防火金属复合板运输时应平抬，不得侧立搬运。

[bookmark: _Toc85202970][bookmark: _Toc162017590][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc98777173]5.4安装质量要求
5.4.1无机填料芯材装饰防火金属复合板的施工单位应根据设计技术文件编制专项施工方案。
5.4.2在施工安装时，应根据材料特征，采纳保证无机填料芯材装饰防火金属复合板完整、安装质量和生产安全的措施，施工安装完成后的复合墙体应做好成品保护措施。
[bookmark: OLE_LINK8]5.4.3无机填料芯材装饰防火金属复合板龙骨的竖向构件和横向构件的组装允许偏差应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。
5.4.4无机填料芯材装饰防火金属复合板组装就位后允许偏差应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。
5.4.5无机填料芯材装饰防火金属复合板的附件应齐全并符合设计要求，和主体结构的连接应牢靠。
5.4.6无机填料芯材装饰防火金属复合板组件采用插接或立边接缝系统进行组装时，插接用固定块及接缝用固定夹和滑动夹的固定部位应牢固可靠。
5.4.7无机填料芯材装饰防火金属复合板接缝应横平竖直，大小均匀，目视无明显弯曲扭斜，胶缝外应无胶渍。

[bookmark: _Toc85202971][bookmark: _Toc85130121][bookmark: _Toc162017591][bookmark: _Toc98777174]5.5包装运输与堆放管理
5.5.1部品部件出厂前应进行包装，保证部品部件在运输及堆放过程中不破损、不变形。
5.5.2对超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应制定专项方案。
5.5.3选用的运输车辆应满足部品部件的尺寸、重量等要求，装卸与运输时应符合下列规定：
1装卸时应采取保证车体平衡的措施。
2应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施。
3运输时应采取防止部品部件损坏的措施，对构件边角部或链索接触处宜设置保护衬垫。
4运输时无机填料芯材装饰防火金属复合板应平放，不得侧立。
5.5.4部品部件堆放应符合下列规定：
1堆放场地应平整、坚实，并按部品部件的保管技术要求采用相应的防雨、防潮、防暴晒、防污染和排水等措施。
2构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致。
3重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施。
5.5.5墙板运输与堆放尚应符合下列规定：
1当采用靠放架堆放或运输时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°；墙板宜对称放置且外饰面朝外，墙板上部宜采用木垫块隔开；运输时应固定牢固。
2不宜采取直立方式堆放和运输；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固。
3采用叠层平放的方式堆放或运输时，应采取防止产生损坏的措施。


























[bookmark: _Toc85202972][bookmark: _Toc85130122][bookmark: _Toc162017592][bookmark: _Toc98777175]6工程验收
[bookmark: _Toc85202973][bookmark: _Toc162017593][bookmark: _Toc98777176]6.1一般规定
6.1.1无机填料芯材装饰防火金属复合板工程质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576及的有关规定。
6.1.2无机填料芯材装饰防火金属复合板工程质量验收时应检查下列文件和记录：
1 复合墙体的施工图、设计说明及相关设计文件；
2 材料的检测报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告；
3 施工记录。
6.1.3无机填料芯材装饰防火金属复合板的出厂检验规则应符合下列规定：
1 同一批原材料、同一代号、数量500件应为一批，不足500件按一批计算。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2 采用现行国家标准《计数抽样检验程序》GB/T 2828中的正常检验二次抽样方案，检验水平为II，接受质量限AQL等于4.0，且抽样每批不少于10%，且应不少于3件。
6.1.4无机填料芯材装饰防火金属复合板的型式检验规则应符合下列规定：
1 同一规格、同一批原材料、同一代号、同一构造的产品应为一批。
2 对外观和尺寸允许偏差检验，抽样每批不少于10%，且应不少于3件。对力学性能和物理性能检验，每项试验每批3件。

[bookmark: _Toc85202974][bookmark: _Toc162017594][bookmark: _Toc98777177]6.2一般项目
6.2.1无机填料芯材装饰防火金属复合板表面平整、干净、侧面目测观察应平整，无局部压砸等缺陷，安装方向应符合设计要求。
6.2.2无机填料芯材装饰防火金属复合板的制作工艺质量要求应符合本规程第5.1.3条的的规定。

[bookmark: _Toc85202975][bookmark: _Toc162017595][bookmark: _Toc98777178]6.3主控项目
6.3.1无机填料芯材装饰防火金属复合板的性能检验项目应符合表6.3.1中检验栏目的要求。
表6.3.1 检验项目要求
	序号
	项目名称
	检测方法
	检验类别

	
	
	
	型式检验
	中间检验
	出厂检验

	1
	抗风压性能
	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
	√
	
	√

	2
	水密性能
	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
	√
	
	√

	3
	气密性能
	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
	√
	
	√

	4
	空气声隔声性能
	《声学建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》 GB/T 19889.3
	√
	
	△

	5
	耐撞击性能
	《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC∕T 412.1
	△
	
	△

	6
	耐火完整性
	《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1
	△
	
	△

	注：√ 必检项目
    △ 非必检项目，根据设计或用户要求可定为必检项目



























[bookmark: _Toc85130123][bookmark: _Toc85202976][bookmark: _Toc162017596][bookmark: _Toc98777179]7 使用维护管理
7.0.1无机填料芯材装饰防火金属复合板工程竣工交付业主后，应提供维护保养手册。
7.0.2房屋产权单位应组织相关部门，根据墙体物理损伤或化学损伤的原因、程度、所处环境以及结构安全性和耐久性的要求进行检测、评估，并制定修复设计与施工方案。


[bookmark: _Toc85130124][bookmark: _Toc85202977][bookmark: _Toc162017597][bookmark: _Toc98777180]引用标准名录
[bookmark: OLE_LINK20]《建筑模数协调标准》GB/T 50002
《建筑结构荷载规范》GB 50009
《混凝土结构设计规范》GB 50010
《建筑设计防火规范》GB 50016
《钢结构设计标准》GB 50017
《建筑物防雷设计规范》GB 50057
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
《民用建筑热工设计规范》GB 50176
《公共建筑节能设计标准》GB 50189
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《铝合金结构设计规范》GB 50429
《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576
《开槽圆柱头螺钉》GB/T 65
《固定钢制百叶窗》CB/T 749
《计数抽样检验程序》GB/T 2828
《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190
《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237. 6
《工业用橡胶板》GB/T 5574
《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1
 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》 GB/T 19889.3
《建筑幕墙》GB/T 21086
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]《石材用建筑密封胶》GB/T 23261
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75
《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
《建筑门窗用密封胶条》JG/T 187
《无机填料芯材装饰防火金属复合板》T /CECS 10
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[bookmark: _Toc85389758][bookmark: _Toc98928257][bookmark: _Toc85129874][bookmark: _Toc85200008]1总则
1.0.1 无机填料芯材装饰防火金属复合板具有诸多优点，比如外型美观、防火性能和防水性能好、可以弯曲和，与国家目前“碳中和”的国策相符。为了更好地推动无机填料芯材装饰防火金属复合板在市场上的应用，特制定本规程，目的就在于为无机填料芯材装饰防火金属复合板应用于建筑所涉及的材料、设计、加工制作与运输存储、安装施工、工程验收以及维护提供一套科学实用的依据，以规范工程实践，保证工程质量。
1.0.3 无机填料芯材装饰防火金属复合板应满足建筑使用功能要求，其安装工程在建筑施工中属分项工程，应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210配套使用。工程验收时，除应符合本规程各项规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

























[bookmark: _Toc85389759][bookmark: _Toc98928258][bookmark: _Toc85129875][bookmark: _Toc85200009]2术语
2.0.1无机填料芯材装饰防火金属复合板可以根据应用部位和使用环境，其具体构造如图1所示。

图1无机填料芯材装饰防火金属复合板构造示意图



































[bookmark: _Toc85129876][bookmark: _Toc85200010][bookmark: _Toc85389760][bookmark: _Toc98928259]3材料
[bookmark: _Toc85200012][bookmark: _Toc85389762][bookmark: _Toc98928260]3.1一般规定
3.1.3由于外围护用无机填料芯材装饰防火金属复合板所用金属构件和金属配件可能会承受大气环境中各种不利因素的影响，除不锈钢、耐候钢、碳素结构钢、低合金结构钢等金属材料外，都应进行热浸镀锌或其他有效的表面防腐处理，以保证外围护墙体的耐久性和安全性。

[bookmark: _Toc98928261][bookmark: _Toc85200013][bookmark: _Toc85389763]3.4密封材料
3.4.1无机填料芯材装饰防火金属复合板工程所采用的硅酮类胶、聚氨酯类胶等应具有与接触材料相适应的粘接性能和耐久性，并具有与主体结构变形相适应的能力。这些胶在建筑上已被广泛采用，而且已有了比较成熟的经验。




















[bookmark: _Toc85389764][bookmark: _Toc98928262][bookmark: _Toc85129877][bookmark: _Toc85200014]4设计
[bookmark: _Toc98928263][bookmark: _Toc85200015][bookmark: _Toc85389765]4.1一般规定
4.1.7无机填料芯材装饰防火金属复合板应能承受竖向自重及水平力作用。在风荷载标准值作用下，横梁和立柱挠度限值应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中石材幕墙的相关规定。在风荷载及地震荷载标准值作用下，横梁和立柱挠度限值应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中规定的限值。抗震设计时墙体平面内位移不得小于结构弹性层间位移角控制值的3倍。

[bookmark: _Toc98928265]4.5连接设计
4.5.2 无机填料芯材装饰防火金属复合板外墙板的连接与锚固必须可靠，其承载力必须通过计算或实物试验予以确认。
4.5.3与主体结构连接的连接件是无机填料芯材装饰防火金属复合板结构中最主要的受力构件之一，因此要对连接件钢板的厚度、连接螺栓的直径提出严格要求，以确保安全。主体结构为混凝土结构的混凝土强度等级也直接关系到锚固件的可靠工作，除加强混凝土施工的工程质量管理外，对混凝土的最低的强度等级也应做出规定。
4.5.8 连接件为受力的关键节点，直接影响到墙体的使用安全，在进行连接件耐久性设计时，应根据结构的使用年限采取可靠的防腐蚀措施。













[bookmark: _Toc85129879][bookmark: _Toc85200019][bookmark: _Toc85389769][bookmark: _Toc98928266]5制作与安装
[bookmark: _Toc85200020][bookmark: _Toc85389770][bookmark: _Toc98928267][bookmark: char2]5.1制作工艺质量
5.1.1 无机填料芯材装饰防火金属复合板在制作前，建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底。制作单位应绘制墙体制作详图，并满足施工装配详图的要求，避免在墙体加工和制作工程中，出现错、漏、碰、缺等问题。对预留孔洞和预埋部件，应在墙体加工前认真核对，避免进行安装现场修改，造成损失。
5.1.2 墙体加工用设备、夹具、模具与墙体的加工质量及尺寸精度直接有关，因此应做好定期检查、维修、保养。
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