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前  言
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[bookmark: _Toc13589079]
[bookmark: _Toc150775267][bookmark: _Hlk19517480]1    总    则
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.0.1	为进一步规范信息通信光电缆纳入城市地下综合管廊，保障信息通信光电缆有序敷设、安全运行及便于维护管理，满足资源共享，制定本规程。
1.0.2	本规程适用于城市地下综合管廊内信息通信光电缆及其附属设施的设计、施工、验收及维护管理。
1.0.3	 城市地下综合管廊内信息通信光电缆的设计、施工、验收及维护除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。 



[bookmark: _Toc150775268][bookmark: _Toc13589080][bookmark: _Toc13589081]2    术    语
2.0.1    综合管廊  utility tunnel
建于城市地下用于容纳两类及以上城市广场管线的构筑物及附属设施。
2.0.2    信息通信光电缆  Information and Communication Optical&Copper Cable
用于承载信息通信业务的通信光缆和市内通信电缆的统称。
2.0.3   管线分支口  junction for pipe or cable 
综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的部位。
2.0.4    舱室   compartment 
由结构本体或防火墙分割的用于敷设管线的封闭空间。
2.0.5    防火分隔  fire partition 
综合管廊舱室内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求， 由不燃性材料构成的防火门、 防火墙、 防火封堵等设施。
2.0.6   光电缆铁架  optical&copper cable iron frame 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]综合管廊内用于敷设、安装和固定信息通信光电缆的构件，主要包括垂直立柱（竖支架）、水平走线托架、横连固件和光缆预留支架。
2.0.7    梯架  ladder rack
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]综合管廊内用于垂直敷设、安装和固定信息通信光电缆的爬梯形走线架。
2.0.8    通信管线  communication conduit and cable
地下通信管道与信息通信光电缆的总称。
2.0.9    人孔    manhole
地下通信管道中用于人员进出进行光电缆及其他通信设备的施工与维护的开孔井状结构，容积较大。
2.0.10    手孔    handhole
地下通信管道中用于人手或工具伸入进行光电缆及其他通信设备的施工与维护的开孔井状结构，容积较小。


[bookmark: _Toc150775269][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk17708671]3    基本规定
3.0.1    信息通信光电缆应优先纳入综合管廊内敷设，对于容纳地下光电缆数量规模庞大的综合管廊宜单独设置通信舱室。
3.0.2    信息通信光电缆进入综合管廊时应充分考虑所辖区域的远期通信需求和城市综合管理所需的信息化业务需求，结合已有的通信设施现状及资源情况，测算信息通信光电缆及其他信息线缆的规模、进出管廊的通信管道容量和各节点引出的分支口管道容量，合理预留分支节点位置，统筹安排相应的节点设计。
3.0.3    进出管廊的通信管道容量及从管廊各节点引出的分支管道和人孔的建设应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373、《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374和现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178的有关规定。
3.0.4    进入管廊的信息通信光电缆应在走线托架、梯架上或槽盒内敷设、安装和固定，但不得在封闭性管材内敷设。走线托架、槽盒和梯架的规格和型号应依据所敷设的光电缆终期容量而确定。
3.0.5    信息通信光电缆不应与天然气管道、采用蒸汽介质的热力管道同舱敷设。
3.0.6    信息通信光电缆敷设通道与电力电缆敷设通道在综合管廊内的断面布置应符合下列规定：
1    信息通信光电缆不宜与110kV及以上高压电力电缆同舱敷设；
2    当遇特殊情况或受条件限制信息通信光电缆必须与电压等级35kV及以上~110kV以下的电力电缆合舱布置时，信息通信光电缆应与电力电缆分侧布置，并应在施工维护时设置临时安全隔离措施；
3    受条件限制信息通信光电缆与35kV以下电力电缆同侧布置时，信息通信光电缆敷设通道应设置在电力电缆敷设通道的下部，且两者之间应设置安全隔离措施；端部井进线管群位置应与光电缆敷设通道位置保持一致。
4    当与电力电缆同舱时，重要光电缆可在槽盒内敷设。
3.07    信息通信光电缆敷设通道与其他管线同舱且同侧布置时，信息通信光电缆宜设置在舱室的上部，当光电缆敷设通道位置距地面高于1.5m,或下部其他管线尺寸过大、宽度超出光电缆托架时，舱内应配置便于施工维护的辅助设施。



[bookmark: _Toc150775270]4    设计
[bookmark: _Toc54190546][bookmark: _Toc54191953][bookmark: _Toc54173008][bookmark: _Toc54172907][bookmark: _Toc54190679][bookmark: _Toc150775271][bookmark: _Toc15764873]4.1    综合管廊信息通信光电缆敷设通道设计
[bookmark: _Toc81578037][bookmark: _Toc56438630][bookmark: _Toc81578397]4.1.1    综合管廊中信息通信光电缆敷设通道位置应充分考虑管廊外各节点信息通信光电缆进出路径的合理性，并宜与通信管道进出口和预留的信息通信光电缆分支节点同侧。
4.1.2    光电缆管线分支口应根据沿线信息通信需求以及地面建筑引入点位置预留，需求不明确时，应按照以下要求预留：
1     直线段管廊宜根据城市道路网格大小每隔200m～300m预留一个管线分支口，每个道路网格预留不宜少于一处。预留分支口应分别向道路两侧预埋横向过路管至道路红线并做人（手）孔终结；
2     道路有分支路口或十字交叉路口处，应预留管线分支口并延伸至道路红线并做人（手）孔终结，或与现有通信管道接通；
3     管廊起点和终端的工作井（端部井）应与现有地下通信管道沟通，若不具备沟通条件时，应预埋引出管至管廊施工范围边界并做人（手）孔终结。
4     当采用止水钢板时，入舱管群宜采用外径不小于110mm的钢管与止水钢板焊接固定，管口处应打磨光滑，不得留有毛刺、焊瘤等，管口宜外低内高。  
4.1.3    光电缆管线分支口在舱室内侧应留有光缆预留支架的安装空间，位置宜留在最上层走线托架上方和最下层走线托架下方，安装空间高度不宜小于800mm。
4.1.4    通信舱的防火分隔墙内应预埋过墙钢管群。钢管群位置高度应依据舱内走线托架的布局分层预埋，管群底部高度应与走线托架高度一致，钢管外径不宜小于110mm，每层管孔数宜为3孔~4孔。
4.1.5    光电缆敷设通道转弯转角不宜小于135°，敷设路由上不应有妨碍光电缆铁架和槽盒安装及光电缆敷设的梁、柱和设备箱体等其他设施。
4.1.6    光电缆检修通道宜紧靠光电缆走线托架一侧，宽度应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的规定。
4.1.7    光电缆敷设通道宽度应根据进出管廊光电缆的总容量和选用的走线托架或槽盒规格以及布局方式确定，并应满足下式要求：
K = a + b + c                                                 （4.1.8）
式中： K——通信舱宽度；
a——垂直立柱距舱壁距离；
b——走线托架长度或槽盒宽度；
c——检修通道宽度。
4.1.8    光电缆敷设通道高度应根据走线托架层数及光缆余长盘绕直径确定，并应满足下式要求：
H = （ n - 1）× h + h1 + d注 + h2                                 （4.1.9）
式中： H——通信舱高度；
n——走线托架层数；
h——走线托架层间距；
h1——最下层走线托架距地面或其他管线管顶高度；
d——光缆余长盘绕直径≥800mm；
h2——光缆余长盘绕直径顶部至舱室顶板或其他管线管顶底部距离。
注：为局部高度，仅在光电缆管线分支口、交叉节点处考虑。
4.1.9    光电缆铁架设计应满足以下要求：
1     走线托架的层数、托架型号选择应根据拟敷设的光电缆终期容量及铁架布置方式（单侧或双侧）确定；
2     廊外通信管道顺向接入管廊时，垂直立柱起点或第一排走线托架位置距入舱管群间距不应大于600mm。廊外通信管道垂直接入管廊时，入舱管群底部距最上层走线托架间距不宜大于500mm，当大于500mm时，管群底部至最上层走线托架之间应安装走线梯架，梯架设计应满足光电缆敷设对弯曲半径的要求。
3     垂直立柱之间间距不应大于800mm；
4     走线托架宽度宜按每条光缆占据25mm测算，宜为300mm～500mm；上下层间距不应小于200mm。采用槽盒时，上下层间距不宜小于300mm；
5     走线托架最底层距地面不应小于300mm；最上层距舱室顶板不宜小于400mm，梁下不宜小于250mm；
6     走线托架最底层距其他管线顶部、最上层距离其他管线底部的距离应符合现行国家标准《通信线路工程设计标准》GB 51158、《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311和《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中的有关规定。
7   光电缆管线分支口最底层走线托架垂直立柱中间位置宜预埋安装固定光缆预留支架用的-钢板，尺寸200mm×800mm，参见图4.1.9。
[image: 1703831856002]9
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1—光电缆管线分支口；2—梯架；3—光电缆；4—水平走线托架；5—预埋钢板；6—光缆接头盒；7—光缆预留支架；8—预留光缆；9—光电缆敷设通道
图4.1.9 光电缆管线分支口纵剖面示意图
8     光电缆管线分支口处，在舱室顶板下部应安装用于光电缆走线用的铁件、螺栓或吊挂支架。
4.1.10    光电缆铁架、梯架、金属槽盒等金属材质的构件之间应作电气连通，接地应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的规定。
4.1.11    舱内应留有光电缆施工时需要的临时照明和临时用电条件。
[bookmark: _Toc150775272]4.2    光电缆系统设计
[bookmark: _Hlk24301613]4.2.1    信息通信光缆宜根据路由和光缆分支需求选择适合的综合管廊。
4.2.2    在现状道路下建设的综合管廊，现况光缆应按原路由搬迁至综合管廊内；现况电缆应在光纤化改造设计的基础上将现有业务迁移，电缆做退铜处理；无法实现光纤化改造的，应在优化后再按原路由搬迁至管廊内。
4.2.3    光电缆进、出综合管廊占用的管孔数量和位置应根据光电缆权属单位提出的需求合理安排，统一分配管孔位置并在设计图纸中标明。入舱管群管孔的使用应遵循“自下至上，先两侧后中间”的顺序。
4.2.4    光电缆在通信舱内的走线位置应符合下列规定：
1     走线托架的占用应遵循“由下至上、由内至外”的顺序； 
2     光缆和电缆不得敷设在同一层走线托架上，电缆宜布放在最下层托架上；
3     不同权属单位的光电缆宜分层布放，同一权属单位光缆占用的走线托架在舱室内应保持一致并用标识牌进行区分，每段舱室走线托架的权属标识牌每个权属单位不宜少于3处；
4     信息通信光电缆及信息线缆与其他市政管线同舱敷设时，其平行、交越间隔最小距离应符合表4.2.4的要求。
表4.2.4 通信线缆与其它管线最小净距（m）
	其它地下管线名称
	平行净距注
	交叉净距

	给水、再生水
	0.8
	0.50 

	排水管
	0.8
	0.50 

	热力管道（采用非蒸汽介质）
	0.8
	0.50 

	电力电缆（35kV以下）
	0.50 
	0.50 

	电力电缆（35kV-110kV）
	2.00
	0.50


     注：平行净距包括水平关系和垂直关系两种。
4.2.5    信息通信光电缆进、出综合管廊时，宜与廊外直埋通信管道中所占用的管孔（子孔）位置前、后保持一致。
4.2.6    长途干线、中继光缆等长距离无分支需求的光缆在管廊内敷设时，宜根据光缆设计需要配盘，减少接头。
4.2.7    光缆分支接头应设置在管廊分支口处；接头盒宜在最下层走线托架下方、最上层走线托架上方的空间处沿墙固定，且不得影响其他光电缆或接头盒的敷设或安装；预留光缆应采用光缆预留架盘绕固定。
4.2.8    现况采用充气维护方式的电缆搬迁入廊时，廊内电缆的充气维护方式应与搬迁前保持一致。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]4.2.9    光电缆在接头盒处应将两侧光电缆内的金属构件断开，不做电气连通。
[bookmark: _Toc150775273]4.3    光电缆材料选择
[bookmark: _Toc56438769]4.3.1    搬迁入廊的光电缆其光纤类型或电缆线径应与原光电缆一致。
4.3.2    管廊内新敷设的光缆内光纤类型应根据光缆所承载的系统选择。
4.3.3    与电力电缆同舱敷设时，光缆结构宜选用不含金属护层及金属加强件的非金属光缆。
4.3.4    进入综合管廊的信息通信光电缆应选择阻燃型光电缆，与廊外非阻燃型光电缆的接续位置宜选择在廊外工作井或权属单位自有人（手）孔中。廊内未采用阻燃型的已建光电缆应采用阻燃胶带绕包外护套进行防护。

[bookmark: _Toc150775274]5    施工及验收
[bookmark: _Toc150775275]5.1    通信舱室光电缆铁架安装
5.1.1    光电缆铁架、梯架和槽盒的规格、数量和安装位置应符合设计要求；光电缆铁架的安装应符合现行行业标准《光缆进线室验收规定》YD/T 5152的有关规定，梯架、槽盒的安装应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。
5.1.2   光电缆铁架及其他铁件的固定和预埋应满足以下要求：
1     垂直立柱宜预埋在管廊墙壁内，也可通过螺栓等固定件固定于墙面，固定垂直立柱的穿钉应与管廊墙面保持垂直并固定牢固，上下穿钉应保持在同一垂直线上，允许偏差不得超过5mm，同层穿钉水平间距允许偏差不得超过10mm。
2    无法紧贴墙面固定的垂直立柱应与墙壁、地面、廊顶和管廊的梁柱通过角钢等连接件进行支撑连接固定，垂直立柱之间应用横连固件连接，横连固件间距宜为700mm～800mm； 光电缆铁架各构件位置关系参见图5.1.2。
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1—综合管廊墙体；2—垂直立柱；3—水平走线托架；4—横连固件
图5.1.2光电缆铁架立体效果示意图
3   光电缆铁架各构件安装固定后，垂直偏差不应大于1‰，水平偏差不应大于2‰，其中走线托架水平偏差只允许正偏差。   
5.1.3   走线托架或槽盒材料料选用应符合以下规定：
1     走线托架承载能力应大于200N/个；槽盒承载能力应大于200N/m；
2     材料应具有良好的阻燃性能、耐潮湿性能和耐腐蚀性能；
3     材料应表面光滑，无棱角、毛刺等易损伤光电缆护套的隐患。
[bookmark: _Toc150775276]5.2    光电缆敷设
5.2.1    光电缆敷设前，应先进行单盘测试，对光电缆敷设路由做好复测后再进行光电缆配盘；有A、B端要求的光缆应按设计要求方向布放。
5.2.2    光缆敷设安装的最小曲率半径应满足：静态弯曲半径不小于10倍光缆外径，动态弯曲半径不小于20倍光缆外径；电缆敷设安装时曲率半径应大于其外径的15倍。 
5.2.3    廊内光电缆应沿走线托架、梯架、槽盒等布线设施上（内）布放，并在进、出走线托架及过墙钢管、梯架、槽盒处和爬升、下降转弯处应绑扎固定。垂直敷设光电缆时在光电缆上端和每间隔1.5m处应进行绑扎固定；水平敷设时，在光电缆的首、尾、转弯处及直线段每间隔10m处应进行绑扎固定；固定后的光电缆应保持自然松弛，不得绷直或悬垂。
5.2.4   敷设中应对可能出现的拖、磨、刮、蹭光电缆的位置预先采取保护措施，必要时可采用无机润滑剂。
5.2.5  在走线托架或梯架上敷设光电缆的位置应符合设计要求，光电缆应单层布放，完成敷设后的光电缆在走线托架或梯架上应排放整齐，不重叠、不交错、无扭转，不得出现上下穿越或蛇形现象；光电缆外护层应完整，无可见的损伤。
5.2.6    光缆敷设的牵引张力不应超过光缆允许张力的80%。
5.2.7   光缆敷设安装的预留长度应符合设计要求；自然弯曲增长不应超过10‰。
5.2.8    光电缆分支的进出线应标识清晰，光电缆排列整齐，不得缠绕、交错。
5.2.9   光缆接头盒及电缆接续套管的选用应符合设计要求，接头盒的封装应按接头盒厂家说明书或现行国家标准《通信线路工程验收规范》GB 51171的有关规定施工；光电缆的接续应使用专用工具和仪表，并应满足现行国家标准《通信线路工程验收规范》GB 51171的有关规定。
5.2.10    入廊光电缆应在以下位置作标识：
1     入舱管群处；
2     进出梯架、走线托架、过墙钢管、槽盒处；
3     光缆分支接头处；
4     舱室内直线段每隔50m；
5     与管廊衔接的工作井内。
5.2.11    光电缆与过墙钢管间的空隙以及空闲管孔应进行防火封堵。
5.2.12    光电缆与进出综合管廊的分支口和端部井处管群间的空隙以及空闲管孔应进行防水封堵。
[bookmark: _Toc150775277]5.3    验收
5.3.1    综合管廊中通信舱室光电缆铁架验收应符合应符合现行行业标准《光缆进线室验收规定》YD/T 5152的有关规定；梯架和槽盒验收应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。
5.3.2    接入通信舱的通信管道验收应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374的有关规定。
5.3.3    信息通信光电缆验收应符合现行国家标准《通信线路工程验收规范》GB 51171的有关规定。
5.3.4    随工检验和竣工验收项目内容应按表5.3.4所列项目内容进行。
表5.3.4     随工检验和竣工验收项目
	检查部分
	检验项目
	内容
	检验方式

	通信舱/光电缆敷设通道土建工艺注1
	1.分支口设置
	
	随工检验

	
	2.预埋管群
	1）管材型号、规格、数量
	随工检验

	
	
	2）预埋工艺
	

	
	
	3）管群排列
	

	
	
	3）孔洞封堵
	

	
	3. 净高与宽度
	
	竣工验收

	
	4.临时照明与临时供电
	1）灯具、开关、插座安装位置、规格、数量
	竣工验收

	
	
	2）通电试验
	

	光电缆铁架、梯架和槽盒注2
	1.铁架、梯架和槽盒的材料
	型号规格、程式
	随工检验

	
	2.铁架、梯架和槽盒的安装
	1）安装位置、工艺
	随工检验

	
	
	2）垂直、水平度
	

	
	
	3）抗震加固
	

	
	
	4）防锈、油漆
	

	
	3.接地
	接地连接的良好
	竣工验收

	通信管道
	按现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374的有关规定

	通信光缆
	按现行国家标准《通信线路工程验收规范》GB 51171的有关规定


注1、注2：使用单位应参加验收。

 



[bookmark: _Toc150775278]6    维护与管理
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: _Toc81578092][bookmark: OLE_LINK27]6.0.1    综合管廊运营管理单位与通信管线权属单位应明确管理权限、维护责任界面和义务。光电缆敷设通道内光电缆铁架、梯架和槽盒应由管廊运营管理单位负责维护，进入综合管廊的信息通信光电缆、与管廊端部井、分支工作井衔接的通信管道应由通信管线权属单位负责维护。
6.0.2    综合管廊统一管理平台应将涉及通信管线安全运行的信息与通信管线权属单位共享。
[bookmark: _Toc81578093][bookmark: _Hlk24299276]6.0.3    信息通信光电缆权属单位应针对进入管廊的光电缆的运行、安全和保护措施等制定切实可行的管理措施和运行维护计划，其年度维护和巡检计划应及时报送综合管廊运营管理单位备案。
6.0.4    综合管廊运营管理单位宜与通信管线权属单位建立年度联合巡检机制。
6.0.5    信息管线权属单位应与综合管廊运营管理单位共同制定针对入廊管线的应急预案，应急预案应符合管线权属单位应急抢修的最低时限要求。
6.0.6    信息通信光电缆线路维护人员在进入综合管廊前，应事先按照综合管廊运营管理单位的要求，提出申请并得到许可后方可入廊。
6.0.7    综合管廊运营维护单位的维护巡检应包含以下内容：
1    检查并确保光电缆铁架、梯架、槽盒的安装及固定良好无松动，螺栓等固定件无缺失，槽盒盖板完整无缺失；
2    检查并确保光电缆铁架、梯架、金属槽盒及其固定件等金属件表面防护层无可见损伤；
3     检查并确保光电缆铁架、梯架、槽盒及光电缆所经路由空间不被管廊内其他设施占用；
4    检查并确保金属材质的光电缆铁架、梯架和槽盒接地良好。
5    检查综合管廊端部井、管线分支口、工作井的管孔实际占用情况与资料记录信息一致，且封堵完好、严密，无杂物；；未使用的钢管或子管管口封堵完好、严密。
6.0.8    通信管线权属单位的维护巡检应包含以下内容：
1     应检查并确保衔接人（手）孔及综合管廊通信舱内用以穿放光电缆的孔洞实际占用情况与资料记录信息一致，且封堵完好、严密，无杂物；未使用的钢管或子管管口封堵完好、严密。
2    检查并确保廊内光电缆占用的光缆托架、梯架、槽盒与资料记录信息一致，且标识完整；
3     检查并确保光电缆及其分支接头设施的安全保护措施完好，绑扎固定牢固、规范；
4 [bookmark: _Toc81578105]    检查并确保光电缆布放整齐、绑扎规范，光电缆保持自然顺直，无纽绞、悬垂、绷直等现象；
[bookmark: _Hlk24287834]6.0.9   通信管线权属单位在施工和应急抢修的过程中，应符合下列要求：
1 施工行为不应影响廊内其他管线设施的正常运营
2 对尚未就位的光电缆做好保护措施和警示标志。
3 应与管廊运营单位做好交底，确保光电缆安全。
[bookmark: _Toc54191981][bookmark: _Toc54173036][bookmark: _Toc54172935][bookmark: _Toc54190574][bookmark: _Toc150775282][bookmark: _Toc54190707]
本规程用词说明
[bookmark: _Toc54173037][bookmark: _Toc54190708][bookmark: _Toc54172936][bookmark: _Toc54190575][bookmark: _Toc54191982]为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1    表示很严格，非这样做不可的；
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2    表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3    表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4    表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。



[bookmark: _Toc150775283]引用标准名录
本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。
1 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311
2 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312
3 《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373
4 《通信管道工程施工及验收标准》GB/T 50374
5 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838
6 《通信线路工程设计规范》GB 51158
7 《通信线路工程验收规范》GB5 1171
8 《光缆进线室验收规定》YD/T 5152
9 《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178
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2    术语
[bookmark: _GoBack]2.0.6    “光电缆铁架”为沿用现行行业标准《光缆进线室验收规定》YD/T 5152中的名词，并不仅指铁件材料，实际工程建设中也有根据环境气候条件选择不锈钢、材料的情况。




3    基本规定
3.0.4    重要光电缆在槽盒内布放是考虑为该类光电缆提供防护，避免同舱的电力系统故障引发的事故危及该类光电缆承载的重要通信链路。
3.0.9    其他管线在光电缆敷设通道下部时净宽度或直径不应大于400mm，是考虑光电缆施工人员在上层托架敷设光电缆的施工便利及施工安全需要。




4    设计
4.1    综合管廊通信舱室
4.1.2    
1    管廊直线段每隔200m～300m预留一个管线分支口，每路格预留不宜少于一处，是为满足道路沿线用户尤其是临街用户各类通信接入的需要。
4.1.10   
2   廊外通信管道顺向进入管廊一般位于端部井处，垂直接入管廊一般位于管线分支口处。入舱管群底部距最上层走线托架间距大于500mm时安装梯架是便于光缆垂直布放时的绑扎固定。
5    走线托架最底层距地面不应小于800mm，最上层距舱室顶板不宜小于800mm，主要考虑光缆预留支架的安装空间。
4.2    光电缆系统设计
4.2.8   全塑电缆内部没有阻水材料，在常年地下水位较高、管道内积水的地区敷设电缆时，常采用在电缆护套内充气，通过缆内的外气压差实现阻水目的。


5    施工及验收
5.1    通信舱室光电缆铁架安装
5.1.2   
4   通信舱室在管线分支口处的舱室顶板上安装用于光电缆走线用的铁件、螺栓或吊挂支架，是用于对侧光电缆进出管线分支口时的敷设和固定。
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